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AUTORIZATIE
PENTRU
DESFASURAREA DE ACTIVITATI IN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. SNN CNE CERNAVODA Ul - 01/2023, rev. 0
In temeiul Art. 4. 8, 18 si 24 din Legea Nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranti,
reglementarea, autorizarea si controlul aetivititilor nucleare, republicati, cu modificarile si

completarile ulterioare, al reglementirilor CNCAN, in baza evaludrii documentatiilor prezentate in
Anexa nr. 01, punctul I, constatand ci sunt indeplinite prevederile legale,

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
AUTORIZEAZA
SOCIETATEA NATIONALA “NUCLEARELECTRICA” SA

din Bucuresti, Sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, etajele parter, 4, 5 si 13, persoand juridica romand, inregistrati la
Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J40/7403/1998,
Cod Unic de Inregistrare RO10874881

sa desfasoare activitati in domeniul nuclear
pentru
Exploatarea
Centralei Nuclearoelectrice Cernavodi, Unitatea 1
prin
Sucursala “CNE CERNAVODA”

din Cernavoda, str. Medgidiei nr. 2, C.P. 42, Cod Postal 905200, judetul Constanta,
inregistrata la Oficiul National al }{egistrului Comertului cu nr. J13/3442/2007,
Cod Unic de Inregistrare RO22554619

in conformitate cu documentatia prezentatd, reglementirile CNCAN, documentele suport pentru
autorizare, limitele si conditiile din anexa nr. 01 care face parte integranti din prezenta autorizatie.

Intra in vigoare la data de: 01.05.2023
Expira la data de: 30.04.2061

PRESEDINTE,

Cantemir Marian (TUREA-ERCAU

Este interzisa reproducerea partiald a acestui document




ANEXA Nr. 01
la autorizatia pentru desfisurarea de activititi in domeniul nuclear
Nr. SNN CNE CERNAVODA U1 - 01/2023
pentru
Exploatarea
Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda, Unitatea 1

L. LIMITE SI CONDITII

DOCUMENTE SUPORT PENTRU AUTORIZARE

Autorizatia este emisa in baza urmatoarelor documente:

(A) Cererea pentru reinnoirea Autorizatiei de exploatare pentru CNE Cernavodd Unitatea 1,

(B)

transmisa prin scrisoarea SNN cu nr. 11154/29.09.2022, inregistratd la CNCAN cu nr.
4867/30.09.2022, cu documentele suport pentru autorizare aferente;

Raportul Final de Securitate Nucleard, Editia 2022, transmis prin scrisoarea CNE
Cernavodd cu nr. CNE CNCAN23-94/03.02.2023, finregistrati la CNCAN cu nr.
662/06.02.2023, cu completarile transmise prin scrisoarea CNE Cernavoda cu nr.
CNE_CNCAN23-232/30.03.2023, inregistrata la CNCAN cunr. 1737/30.03.2023;

Raportul global de evaluare rezultat in urma efectudrii revizuirii periodice a securitatii
nucleare pentru Unitatea 1 a CNE Cernavoda, U1-IR-03610-145, rev. 0, “Cernavoda Unit
| Periodic Safety Review: Global Assessment Report”, transmis prin scrisoarea CNE
Cernavodd cu nr. CNE _CNCAN21-740/17.12.2021, finregistratdi la CNCAN cu nr.
5990/17.12.2021;

Planul de actiuni rezultat in urma efectudrii revizuirii periodice a securitétii nucleare pentru
Unitatea 1 a CNE Cernavodi, U1-IR-03610-146, rev.0, “Revizuirea Periodica a Securitatii
Nucleare (RPSN) pentru CNE Cernavoda Unitatea 1, Planul Integrat de Implementare
Actiuni”, transmis prin scrisoarca CNE Cernavodd cu nr. CNE_CNCAN22-
410/04.07.2022, inregistratd la CNCAN cu nr. 3400/04.07.2022;

Adresa CNCAN nr. 9911/07.03.2023 privind aprobarea raportului global de evaluare si a
planului de actiuni rezultate in urma efectuarii revizuirii periodice a securititii nucleare
pentru Unitatea | a CNE Cernavoda;

Autorizatia de Mediu pentru functionarea Unitatii 1 si a Unitatii 2 ale Centralei
Nuclearoelectrice Cernavoda, emisa prin Hotérarea Guvernului nr. 84/2019;

Autorizatia de Gospodarire a Apelor cu nr. 72/06.09.2021 privind alimentarea cu apa si
evacuarea apelor uzate pentru Unitatile 1 si 2 de la Centrala Nuclearoelectricd Cernavoda;

Dovada Proprietitii Terenului CNE Cernavodd din Zona de Excludere — Certificat de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria M03, nr. 5415, emis la data de
25.04.2000;




Autorizatia Sanitard nr. 112/17.06.2020, emisd de catre Directia de Sanitate Publica
Judeteand Constanta, Laboratorul de Igiena Radiatiilor lonizante Constanta;

Statutul Societitii Nationale “Nuclearelectrica™ - SA, stabilit prin anexa 1.2 la Hotararea de
Guvern nr. 365/1998 din 2 iulie 1998, publicatd in Monitorul Oficial nr. 246 din 3 iulie
1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

Certificatul de Inregistrare a Societatii Nationale “Nuclearelectrica” - SA la Oficiul
National al Registrului Comertului, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti, seria B, nr. 4661908;

“Politica de securitate nucleard la nivelul SNN”, cod SN-00-01, ultima revizie aprobata de
CNCAN;

“Politica de mediu”, cod SN-00-05, ultima revizie aprobatid de CNCAN;
Minutele sedintelor CNCAN / SNN / CNE Cernavoda privind strategia de reinnoire a

autorizatiilor de exploatare pentru unititile CNE Cernavodai:

— Minuta de sedintd finregistrati la CNE Cernavodi cu nr. CNE _CNCANI19-
163/05.04.2019 si la CNCAN cu nr. 1885/08.04.2019,

Minuta de sedinta inregistrata la CNCAN cu nr. 3887/25.07.2019 si la CNE Cernavoda
cunr. CNE CNCAN19-152/30.07.2019,

Minuta de sedinta inregistrata la CNCAN cu nr. 3740/24.08.2020 si la CNE Cernavodi
cu nr. CNE_CNCAN20-465/28.08.2020,

Minuta de sedinta inregistratd la CNCAN cu nr. 2771/08.06.2021 si la CNE Cernavoda
cunr. CNE_CNCAN21-330/ 07.06.2021,

Minuta de sedint inregistrati la CNCAN cu nr. 4705/22.09.2022 si la CNE Cernavoda
cu nr. CNCAN_CNE22-337/22.09.2022,

Minuta de sedintd inregistratd la CNCAN cu nr. 881/16.02.2023 si la CNE Cernavoda
cu nr. CNCAN_CNE23-65/16.02.2023.

“Manualul managementului integrat™ al CNE Cernavoda, cod MMI-01.02, ultima revizie
aprobatd de CNCAN;

Autorizatia pentru sistemul de management al calititii in domeniul nuclear nr. SNN EX-
01/2023, privind sistemul de management al calititii al SNN-SA pentru activitati de
conducere in domeniul nuclear;

Autorizatia pentru sistemul de management al calititii in domeniul nuclear nr. SNN CNE
Cernavoda - 01/2023, privind sistemul de management al calititii in domeniul nuclear al
Sucursalei CNE Cernavoda, din cadrul Societatii Nationale “Nuclearelectrica” - SA, pentru
activitafi de exploatare, proiectare, aprovizionare, reparatii si intretinere, utilizare a
produselor software, in domeniul nuclear;

Dovada achitdrii taxelor si tarifelor corespunzatoare pentru autorizare;
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Dovada incheierii politei de asigurare de raspundere civila fata de terti, pentru doud unitati
in exploatare, conform prevederilor art. 8, alin. (3), al Legii nr. 703/2001 privind
raspunderea civila pentru daune nucleare, modificati de Legea 470/2004 si Legea
115/2007;

Minuta dezbaterii publice organizate in conformitate cu prevederile Normelor privind
transparenta decizionald in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare, inregistratd la
CNCAN cu nr. 10445/10.04.2023;

Programul Strategic de Analize de Securitate Nucleara al CNE Cernavoda, documentat in
raportul de informare IR-03500-176, revizia 3, transmis la CNCAN cu scrisoarea cu nr.
CNE_CNCAN21-317/28.05.2021, inregistrata la CNCAN cu nr. 2668/02.06.2021;

Documentul ,,Safety Case Report for Cernavoda Unit 1 NPP Extended Operation” - cod
79-03600-ASD-007, acceptat de CNCAN prin minuta de sedinta inregistratd la CNCAN cu
nr. 1633/25.03.2022 si la CNE Cernavoda cu nr. CNCAN_CNE22-106/25.03.2022;

Documentul ,.Extinderea duratei de viatd postulatd a Unitatii 1 de la 210000 EFPH la
227760 EFPH" — cod MPA# EC6267. transmis de CNE Cernavoda prin adresa cu nr.
CNE_CNCAN23-251/13.04.2023, inregistrata la CNCAN cu nr. 1975/13.04.2023, si
aprobat de CNCAN prin adresa cu nr. 10656/28.04.2023;

Documentul ,.Strategia si planul de retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavodad”,
cod 79RT-IR-01540-170, rev.l, transmis la CNCAN cu adresa CNE CNCAN23-
172/06.03.2023, inregistrata la CNCAN cu nr. 1297/06.03.2023 si aprobat prin adresa
CNCAN nr. 10446/10.04.2023;

Raportul CNCAN de evaluare a indeplinirii conditiilor in vederea refnnoirii Autorizatiei de
Exploatare pentru CNE Cernavoda Unitatea 1. finregistrat la CNCAN cu nr.
10553/20.04.2023.

LIMITE SI CONDITII GENERALE

Prezenta autorizatie este valabild pentru urmatoarele activitati care constituie componente ale
fazei de exploatare a Unitatii 1 a CNE Cernavoda:
a) functionarea propriu-zisa;

b) intretinerea, repararea, modificarea, inclusiv modernizarea si retehnologizarea, atét in
ceea ce priveste activitaile efectuate in functionare, cat si activitatile care se executd in
opririle planificate si neplanificate;

¢) repunerea in functiune si functionarea de proba dupa retehnologizare;
d) conservarea, att in ceea ce priveste activitdgile in vederea reludrii functionarii, cat si

activitatile in vederea dezafectarii.

Conform legislatiei in vigoare, Societatea Nationald “Nuclearelectrica” - SA, detindtorul
instalatiei nucleare, este titularul de autorizatie, iar Sucursala “CNE Cernavoda” reprezintd
organizatia de exploatare a instalatiei nucleare. Titularul de autorizatie poate delega
organizatiei de exploatare responsabilitatea pentru conformitatea cu limitele si conditiile din

4/36




prezenta autorizatie, dar pastreaza rispunderea pentru respectarea acestora.

Exploatarea Unitatii 1 a Centralei Nuclearoelectrice se va realiza in conformitate cu
prevederile, principiile, politicile si limitele si conditiile tehnice de operare prezentate in
urmatoarele documente, ultimele revizii aprobate, in vigoare:

(A) Procedura “Politica de securitate nucleara la nivelul SNN”, cod SN-00-01;

(B) Documentul de referintd “Politici si principii de operare” / “Operating Policies and
Principles”, cod RD-01364-1.001;

(C) Manualul de operare “Impairment Manual”, cod 1-01369-OM-001;

(D) Manualul de operare “Reactor Physics”, cod 1-03310-OM-001;

(E) Manualul de operare “Outage Heat Sink”, cod 1-03330-OM-001;

(F) Manualele de operare ale sistemelor, seeventele standard de operare si instructiunile de
operare;

(G) Procedurile CNE Cernavoda de tip Overall Unit Operating Instruction / Overall Unit
Operating Manual care prezinta stirile si modurile de operare la putere si de oprire, precum
si tranzitiile dintre aceste stiri, inclusiv manevrele de oprire, respectiv de repornire a
centralei;

(H) Procedurile de raspuns la alarme i procedurile de operare anormali;

(I) Procedurile aferente programului de testare obligatorie, respectiv manualele de test pentru
sisteme;

(J) Procedurile si manualele de intretinere specifice pentru sistemele, structurile,
componentele §i echipamentele centralei (SSCE);

(K) Procedurile aferente programului de inspeetie periodici in functionare;

(L) Documentul de referintd “Principiile, politica si regulamentul de radioprotectie al CNE
Cernavoda”, eod RD-01364-RP009;

(M) “Manualul managementului integrat” al CNE Cernavoda, cod MMI-01.02, ultima revizie
aprobatd de CNCAN si procedurile privind procesele de bazi, suport si manageriale,
aprobate de CNCAN:

- Documentul de referintd “Controlul si monitorizarea activitdtilor de exploatare”, cod
RD-01364-P012;

- Documentul de referinta “Procesul de control chimic”, cod RD-01364-CHO0O01;

- Documentul de referinta “Managementul combustibilului nuclear”, cod RD-01364-
PO13;

- Documentul de referintd “Procesul de planificare la CNE Cernavodi”, cod RD-01364-
P008;
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stemelor, structurilor si
componentelor la CNE Cernavoda”, cod RD-01364-T010;

Documentul de referintd “Procesul activitdti de intretinere la CNE Cernavodad”, cod
RD-01364-P006;

Documentul de referinti “Procesul de control al configuratiei de proiectare”, cod RD-
01364-T005;

Documentul de referintd “Resurse umane si dezvoltare organizationald”, cod RD-
01364-HR001;

Documentul de referinti “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”, cod RD-
01364-Q010;

Documentul de referintd “Procesul de pregitire a personalului centralei”, cod RD-
01364-TRO01;

Documentul de referintd “Protectia fizici la CNE Cernavodid”, cod RD-01364-A001;

Documentul de referinta “Controlul expunerii la radiatii a personalului”, cod RD-
01364-RP02;

Documentul de referintd “Procesul controlul materialelor radioactive”, cod RD-
01364-RP04;

Documentul de referinta “Procesul de planificare §i pregatire pentru situatii de
urgentd”, cod RD-01364-RP008;

Documentul de referintd “Procesul controlul documentelor si al inregistririlor”, cod
RD-01364-Q007;

Documentul de referintd “Procesul de administrare a fluxului de achizitii produse,
servicii si luerari la CNE Cernavoda™, cod RD-01364-S001;

Documentul de referinti “Procesul de sanatate si securitate in muncd la CNE
Cernavodi”, cod RD-01364-P004;

Documentul de referintd “Procesul controlul neconformittilor si actiuni corective /
preventive”, cod RD-01364-Q002;

Documentul de referinti “Procesul de securitate la incendiu al CNE Cernavoda”, cod
RD-01364-RP015;

Documentul de referinti “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business
al CNE Cernavoda”, cod RD-01364-A002;

Documentul de referinti “Procesul activititilor economico-financiare la CNE
Cernavoda”, cod RD-01364-A007;

Documentul de referintd “Procesul de administrare a proiectelor de investitii la CNE
Cernavodi”, cod RD-01364-A006;

Documentul de referinti “Conducerea si administrarea proceselor la CNE
Cernavoda”, cod RD-01364-Q011;

Documentul de referinta “Procesul de control al interfetelor externe”, cod RD-01364-
Q008;
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Documentul de referintd “Procesul conducerea si administrarea activititilor”, cod RD-
01364-A008;

- Documentul de referintd “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleari ale CNE
Cernavoda”, cod RD-01364-L008;

- Documentul de referinta “Evaluare si imbunititire continui a Sistemului de
Management”, cod RD-01364-Q006;

- Documentul de referinta “Procesul de securitate ciberneticid la CNE Cernavoda”, cod
RD-01364-A012.

Statutul, continutul si prevederile documentelor CNE Cernavoda aprobate de CNCAN nu se
vor modifica fara acordul prealabil, in scris, al CNCAN. In acest context, prin document al
CNE Cernavoda aprobat de CNCAN se intelege orice document, de orice tip (procedurs, plan,
strategie, manual, instruetiune, ghid, analizi, evaluare, specificatie, raport, schema tehnologica,
desen, document bazd de proiect. fisa de date tehnice, banci de obiective examinabile, banca de
intrebdri, regulament, lista de sisteme/procese/activititi/functii etc.) supus autorizirii,
reglementdrii §i controlului exercitate de. CNCAN in baza legislatiei in vigoare. Acordul
prealabil, in scris, al CNCAN, se refera, dupd caz, la aprobarea unei noi revizii a documentului,
la aprobarea punctuald a unei modificari temporare privind aplicarea prevederilor din document
sau la abrogarea documentului.

Titularul de autorizatie trebuie si implementeze mésurile necesare pentru a se asigura ci
deciziile administrative sau de altd naturd nu contravin prevederilor din documentele baza de
autorizare sau din alte documente aprobate de CNCAN.

Procedurile CNE Cernavodi si alte documente relevante ale titularului de autorizatie se vor
actualiza ori de cate ori va fi necesar pentru a tine cont de cele mai noi reglementdri aplicabile
emise de CNCAN.

Pentru mentinerea valabilitatii autorizatiei de exploatare, titularul de autorizatie trebuie sa
asigure conformitatea cu bazele de proiectare si analizele si evaludrile de securitate nucleara
curente, documentate in Raportul Final de Securitate Nucleard, actualizat periodic pe toatd
durata de exploatare a instalatiei nucleare.

Revizuirea si modificarea autorizatiei se face la solicitarea titularului de autorizatie sau la
initiativa CNCAN, atunci cind se justifica modificarea limitelor §i conditiilor din autorizatie
sau a informatiilor referitoare la organizatia titularului de autorizatic.

Titularul de autorizatie are obligatia de a raporta la CNCAN, inaintea implementirii, orice
modificéri ale instalagiei sau ale documentatiei care a stat la baza autorizirii, cu potential
impact asupra limitelor si conditiilor din documentatia de autorizare si/sau din prezenta
autorizatie emisd de CNCAN, inclusiv modificdrile SSCE cu functii de securitate nucleara,
modificari privind activitatile acoperite de autorizatie, precum si orice modificari ale
organizatiei titularului de autorizatie, in vederea evaludrii, aprobirii lor si/sau modificarii
autorizatiei, dupa caz, in functie de importanta acestora.

Titularul de autorizatie va raporta la CNCAN, in termen de 7 zile lucritoare, orice modificari
aparute in documentatia suport mentionati la Capitolul [ din prezenta autorizatie. inclusiv in ce

7/36




priveste statutul societatii / sucursalei sau Certificatul de Inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului. Fac exceptie de la aceastd cerintd modificdrile pentru care este necesard aprobarea
prealabili a CNCAN si pentru care notificarea trebuie si se facd inaintea implementarii.

Titularul de autorizatie va raporta la CNCAN, in termen de 7 zile lucratoare, orice modificari
ale avizelor si autorizatiilor emise de alte autoritati, inclusiv in ce priveste limitele si conditiile
din acestea.

Prezenta autorizatie impune respectarea cadrului legislativ si normativ in vigoare in Roménia,
aplicabil in conditiile specifice unei instalatii nucleare.

Limitele si conditiile din prezenta autorizatie completeaza obligatiile titularului de autorizatie
stipulate in art. 25 — 28 din Legea 111/1996 privind desfasurarea in sigurantd, reglementarea,
autorizarea si controlul activititilor nucleare, republicatd, cu modificérile si completarile
ulterioare.

Titularul de autorizatie va respecta prevederile din normele si ghidurile emise de CNCAN, in
domeniile securitdtii nucleare, securitdtii radiologice, protectiei fizice a materialelor si
instalatiilor nucleare, controlului de garantii nucleare, securitifii nucleare a gestiondrii
deseurilor radioactive si a combustibilului nuelear uzat, constructiilor cu specific nuclear,
protectiei instalatiilor nucleare impotriva amenintarilor cibemetice, transportului materialelor
radioactive si planificarii, pregatirii si raspunsului in situatii de urgen{d nucleard sau
radiologica, precum si orice alte prevederi aplicabile din reglementarile necesare activitatii de
autorizare si control in domeniul nuclear, emise in conformitate cu din Legea 111/1996 privind
desfasurarea in siguran{d, reglementarea, autorizarea si controlul activitafilor nucleare,
republicati, cu modificarile si completarile ulterioare.

Utilizarea terenurilor din zona de excludere indicatd in Raportul Final de Securitate Nucleara,
stabilita conform normelor CNCAN in vigoare, se va face numai cu aprobarea prealabild scrisa
a CNCAN. Controlul utilizarii terenurilor din zona de excludere se va face de citre titularul de
autorizatie.

Prezenta autorizatie este valabild pentru perioada estimatd de exploatare, specificatd in
documentatia de autorizare, pentru exploatarea in sigurantd a instalatiei nucleare, luand in
considerare bazele de proiectare, mecanismele de Imbitrénire si activitatile de retehnologizare,
cu respectarea limitelor si conditiilor inscrise in autorizatie si a cerintelor din legislatia in
vigoare. In situatia in care, in urma reevaludrii, prin analizele si inspectiile periodice de rutina
sau in urma unui eveniment semnificativ, se constatd reducerea marjelor de securitate nucleard
astfel incat perioada de exploatare estimata in bazele de autorizare nu poate fi atinsa, titularul
de autorizatie are obligatia de a informa CNCAN in vederea modificarii autorizatiei de
exploatare. De asemenea, in situatia in care, in urma revizuirii marjelor de securitate nucleara,
se constatd posibilitatea exploatarii instalatiei nucleare in conditii de sigurantd pentru o
perioadd mai indelungatd decat cea estimata initial, titularul de autorizafie poate solicita
prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei, in baza unei documentatii tehnice
justificative, care trebuie s includd analizele de securitate nucleard actualizate si masurile
implementate pentru extinderea duratei de exploatare.




CONDITII PRIVIND RESURSELE UMANE SI FINANCIARE

Titularul de autorizatie trebuie si evalueze, si prevada si si mentina resursele financiare si
resursele umane cu calificdri si competente adecvate, necesare pentru a-gi indeplini obligatiile
cu privire la securitatea nuclear a instalatiei nucleare.

Titularul de autorizatie trebuie sa aiba suficiente resurse financiare, aflate la dispozitia sa sau
garantate, pentru a asigura exploatarea instalatiei nucleare in conditii de securitate nucleara.
Resursele financiare trebuie sia acopere necesitatea investitiilor pentru mentinerea si
imbunatitirea continud a securitafii nucleare, inclusiv prin activititi de modernizare si
retehnologizare, precum si necesitatea de a asigura suficient personal calificat.

20. Titularul de autorizatie trebuie sa stabileasca si si implementeze un plan pe termen lung pentru
a asigura suficient personal calificat, pentru toate activitifile importante pentru securitatea
nucleard, pentru intreaga durata de exploatare. Acest plan trebuie intocmit pentru o perioada de
cel putin 10 ani, trebuie reevaluat cel putin o dati la 3 ani si trebuie actualizat dupa cum este
necesar pentru a acoperi intreaga durata de viatd a instalatiei nucleare, luind in considerare
toate activitdtile planificate, inclusiv cele necesare pentru retehnologizare, repunerea in

functiune dupi retehnologizare si exploatarea pe termen indelungat.

21. Titularul de autorizatie trebuie sa aibd permanent, in cadrul organizatiei proprii, suficient
personal competent:

a) care sd infeleagd bazele de proiectare si bazele de autorizare ale instalatiei nucleare, inclusiv
documentatia de securitate nucleard, precum si functionarea instalatiei nueleare in toate
starile si modurile de operare;

b) care si stabileasca standardele si specificatiile pentru activititile furnizorilor de produse si
servicii pentru instalatia nucleara si care sd gestioneze §i sd evalueze activitafile cu impact
asupra securitatii nucleare prestate de contractanti si subcontractanti;

¢) care sa asigure atat efectuarea in conditii optime a tuturor activitagilor curente de exploatare,
intretinere, supraveghere, testare, inspectie, controlul configuratiei, suport tehnic, analize si
evaludri de securitate nucleard §i a activitatilor aferente, asociate exploatirii instalatiei
nucleare in conditii de siguranta, cat si rspunsul eficace la tranzienti, accidente si situatii
de urgentd, in conformitate cu documentatia bazi de autorizare si cerintele de
reglementare.

22. Nu se justifica si nu este permisa externalizarea, pe motive de crestere a eficientei economice, a
niciunei activitati tehnice specializate cu potential impact asupra securititii nucleare pentru care
titularul de autorizatie deine capabilitatea proprie.

CONDITII PRIVIND ORGANIZAREA SI1 PERSONALUL CENTRALEI

Exploatarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda, Unitatea | se va efectua numai cu personal
autorizat de catre CNCAN, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea 111/1996 privind
desfasurarea in sigurantd, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cerintele din normele specifice emise
de CNCAN, in vigoare.




. Numirea in functie si exercitarea autoritatii corespunzatoare posturilor de conducere, respectiv
de executie, pentru care sunt necesare permise de exercitare emise de CNCAN, se vor face
numai cu autorizarea prealabild, in scris, a CNCAN. Aceastd prevedere se aplicd si in cazul
exercitarii cu caracter temporar a acestor functii. In absenta titularului unei pozitii autorizate de
CNCAN, responsabilitatile acestuia vor fi preluate temporar de o altd persoana calificata pentru
atributiile, autoritatea decizionald i activitatile aferente pozitiei respective, conform
prevederilor din normele specifice emise de CNCAN, in vigoare.

. Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca personalul selectat pentru functiile de conducere,
coordonare si supervizare a activitatilor importante pentru securitatea nucleara indeplineste cele
mai inalte standarde de competentd profesionald si eticd in domeniul specific de activitate
privind exploatarea instalatiei nucleare si acorda prioritate considerentelor de securitate nucleard
inaintea oricdror considerente de altd natura.

. In Centrala Nuclearoelectrici Cernavodi, Unitatea 1, va exista in permanentd personal de
exploatare calificat care si asigure functionarea in conditii de sigurantd a acesteia potrivit
instructiunii centralei “Activitatea in ture”, cod SI-01365-P038, ultima revizie aprobata de
CNCAN; acest document nu va fi modificat decat in conditiile in care existd aprobarea
prealabild, in scris, a CNCAN.

. Efectivul minim de personal pentru turele de exploatare pentru Centrala Nuclearoelectricd
Cernavoda, Unitatea 1, va include, incepand cu data de 01.01.2024, doi operatori camerd de
comandi, autorizati d¢ CNCAN pentru operarea din camera de comanda principala, atat timp cat
existd combustibil nuclear in zona activa a reactorului, exceptie facand cazurile in care se aproba
in scris de citre CNCAN o alta decizie.

. Schema de personal si organizarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda vor fi stabilite in
conformitate cu prevederile din “Manualul managementului integrat” al CNE Cernavodd, cod
MMI-01.02, ultima revizie aprobata de CNCAN.

. Modificirile organizatorice, inclusiv modificarile schemei de personal, modificarile proceselor
centralei si modificérile resurselor financiare alocate programelor cu impact asupra securitatii
nucleare, justificate corespunzitor, trebuie raportate la CNCAN cu cel putin 30 de zile
lucritoare inainte de implementarea lor si trebuie aprobate in prealabil, in scris, de catre
CNCAN. Implementarea modificarilor organizatorice trebuie si fie analizatd, planificata,
controlatd, comunicati, monitorizatd, urmaritd si inregistratd pentru a se asigura ca acestea nu au
impact negativ asupra securitatii nucleare.

CONDITII PRIVIND PREGATIREA SI CALIFICAREA PERSONALULUI

. Titularul de autorizatie trebuie si asigure ci tot personalul cu functii importante pentru
securitatea nucleara este pregatit si calificat corespunzator pentru sarcinile care ii sunt alocate.

. Titularul de autorizatie trebuie si implementeze programe de pregitire bazate pe performanta
pentru tot personalul cu functii importante pentru securitatea nucleard, in conformitate cu
prevederile reglementirilor specifice. Programele trebuie sa acopere pregitirea initiald, in scopul
calificarii pentru o anumita pozitie, precum si pregatirea continua, periodicd, pentru mentinerea
si relmprospétarea cunostintelor.




32. Pregitirea personalului Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda se va realiza pe baza principiului
Abordarii Sistematice a Pregatirii (“Systematic Approach to Training”), in conformitate cu
documentul “Procesul de pregitire a personalului centralei”, cod RD-01364-TROI, ultima
revizie aprobati de CNCAN si cu legislatia specifica in vigoare.

33. in selectia si pregdtirea personalului de exploatare a Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda,
titularul de autorizatie va respecta cerintele din legislatia specifici in vigoare si din urmatoarele
documente ale centralei, aflate la ultima revizie aprobata de CNCAN:

“Selectia in programele de pregatire pentru autorizare initiali CNCAN”, cod PSP-
TROO1-004,

- “Programul de pregitire in vederea autorizarii initiale si reautorizirii CNCAN pe
pozitia de Operator Nuclear Principal Camera de Comandi”, cod SI-01365-TR009,

“Programul de pregatire in vederea autorizarii initiale si reautorizirii CNCAN pe
pozitia de Dispecer Sefde Turd”, cod SI-01365-TR027,

“Programul de pregitire continua a personalului autorizat CNCAN de la CNE
Cernavoda”, cod SI-01365-TR023.

. Programele de pregitire pentru Operatorii Principali Camerd de Comandi / DST si Operatorii
Camerd de Comanda / ONPCC, precum si reviziile acestor programe vor fi supuse aprobarii
CNCAN inainte de aplicare.

. Pentru pregatirea si calificarea personalului de exploatare pentru ¢amera de comandi principala,
trebuie utilizat un simulator integral, care sd permitd pregétirea practici efectivd in aplicarea
procedurilor pentru operarea normald si a procedurilor de operare la urgentd stabilite pentru

raspunsul la tranzienti si aceidente.

. Titularul de autorizatie trebuie si asigure programe specifice de pregitire initiala si continui
pentru tot personalul cu functii de conducere, coordonare §i supervizare a activititilor
importante pentru securitatea nucleara. Programele specifice de pregitire pentru personalul cu
functii de conducere, coordonare si supervizare trebuie si asigure dezvoltarea sistematica si

imbunatatirea continud atit a compctentelor tehnice specifice, cit si a competentelor de

management si leadership.

LIMITE $1 CONDITII TEHNICE PENTRU EXPLOATAREA CENTRALEI
NUCLEAROELECTRICE CERNAVODA, UNITATEA 1

. Limitele maxime de exploatare pentru puterea termica totald generatd de combustibilul nuclear
din reactor sunt urmatoarele:

1) Puterea termici totald generatd in oricare din fasciculele de combustibil nuclear nu va depasi
935 kW(1), in conditiile unui regim stabil de operare;

if) Puterea termicd totald generatd in oricare din canalele de combustibil nu va depasi 7300
kW(t), in conditiile unui regim stabil de operare;

iii) Puterea termicd totald generatd de combustibilul din reactor nu va depasi 2062 MW(t)
mediata pe 12 ore sau 2071 MW(t) instantaneu, in conditiile unui regim stabil de operare.

38. Valorile parametrilor de declansare ai Sistemului de Oprire Rapidd Nr. 1 si ai Sistemului de
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Oprire Rapida Nr. 2 vor fi mentinute in conformitate cu limitele si conditiile tehnice de operare
aprobate in scris de citre CNCAN.

Functionarea reactorului la un nivel de putere mai mare de 2% din puterea nominald se va face
cu cele patru pompe ale sistemului principal de transport al caldurii in functiune, exceptie facand
cazurile n care se aproba in scris de citre CNCAN o alta decizie.

Functionarea centralei in regim insularizat si functionarea izolatd pe servicii proprii (fara
conexiune la reteaua energeticd nationald) sunt permise cu respectarea limitelor si conditiilor din
procedurile, manualele, instructiunile si documentele tehnice aprobate de CNCAN.

Exceptand cazurile pentru care existd o altd decizie scrisa a CNCAN, sistemele cu functii de
securitate nucleard vor fi testate cu o frecventa care sa demonstreze gradul de fiabilitate cerut in
conformitate cu bazele de proiectare si considerat in Raportul Final de Securitate Nucleara si /
sau in alte documente suport pentru autorizare. Modificarea frecventelor testelor obligatorii
pentru sistemele cu functii de securitate nucleard, stabilite prin documentatia bazd de proiectare
si bazi de autorizare, se poate face numai cu aprobarea scrisd a CNCAN.

Testul de misurare a ratei de scipari a cladirii reactorului la presiunea maxima de proiectare se
va executa in conformitate cu cerintele CNCAN si la intervalele de timp aprobate de CNCAN.

Titularul de autorizatie trebuie sa notifice la CNCAN situatiile de neconformitate cu limitele si
conditiile tehnice de operare, respectand instructiunea centralei “Raportarea evenimentelor catre
CNCAN?, cod SI-01365-P013, aflata la ultima revizie aprobata de CNCAN.

Daca una din limitele de securitate nucleard, reprezentind valorile parametrilor in limita cérora
se asigura protectia integritatii barierelor fizice care previn eliberarile necontrolate de materiale
radioactive, este depisit, instalatia nucleard trebuie oprita §i trebuie efectuatd o evaluare a starii
acesteia. Titularul de autorizatie trebuie sa informeze imediat CNCAN, sa evalueze situatia i sa
documenteze rezultatele evaludrii, inclusiv cauzele evenimentului si bazele pentru actiunile
corective implementate pentru prevenirea repetdrii unei situatii similare. Reluarea exploatdrii
instalatiei nucleare dupa un astfel de eveniment se face numai cu aprobarea CNCAN.

In situatia in care se detecteazii o scurgere de agent primar de ricire, din sistemul primar de
transport al cildurii sau din sistemele auxiliare conectate la acesta, care depaseste rata
scurgerilor tehnologice normale §i care nu poate fi izolatd/opritd in functionarea la putere,
titularul de autorizatie va lua toate masurile necesare pentru oprirea controlati a reactorului si
pentru identificarea si remedierea in cel mai scurt timp practic posibil a defectiunii care a cauzat
scurgerea. Detectia unei scurgeri de agent primar de ricire se referd la determinarea existentei
scurgerii, in baza indicatiilor sistemelor prevazute prin proiect in acest scop, in baza evolutiei
parametrilor relevanti pentru evaluarea variatiilor inventarului din sistemul primar de transport
al caldurii si din sistemele auxiliare conectate la acesta, precum si in baza modificarii conditiilor
radiologice, utilizind procedurile aplicabile. Rata scurgerilor tehnologice normale, utilizata ca
referinga, se stabileste in baza documentatiei tehnice si a experientei de exploatare interne si
externe aplicabile pentru proiectul reactorului nuclear.

Titularul de autorizatie trebuie si asigure, in permanentd, disponibilitatea si operabilitatea
instrumentatiei utilizate pentru monitorizarea starii centralei si a evenimentelor interne si externe
care pot afecta instalatia nucleard, inclusiv in ceea ce priveste instrumentatia de monitorizare
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seismicd, instrumentatia de monitorizare a nivelului pentru zonele inundabile, detectoarele de
lichide si gaze inflamabile si/sau combustibile, sistemele de detectie si alarmare a incendiilor,
sistemele de monitorizare a conditiilor radiologice, sistemele de detectie a scurgerilor
tehnologice de fluide din sistemele centralei, instrumentatia care furnizeaza indicatiile necesare
pentru monitorizarea parametrilor critici de securitate nucleara si instrumentatia care furnizeaza
indicatiile necesare pentru managementul accidentelor severe.

. In orice situatie in care personalul de operare nu poate si determine starea in care se afla
instalatia sau nu poate stabili ca instalatia functioneaza in limitele de operare aprobate, precum
si In orice situatie in care instalatia se comporta intr-un mod neasteptat, trebuie luate masuri
imediate de aducere a acesteia intr-o stare siguri si stabili.

. Activitdtile, rapoartele, testele, inspectiile, analizele, modificarile procedurale, modificarile de
proiect si de documentatie pentru SSCE, cerute de CNCAN pentru demonstrarea conformititii
cu limitele si conditiile tehnice de operare, se vor realiza in mod expeditiv.

. Limitele si conditiile tehnice de operare trebuie reevaluate si revizuite, periodic sau ori de céte
ori este necesar, pe toatd durata exploatarii, pentru a reflecta starea actuali a instalatiei nucleare,
tindnd cont de efectele cumulate ale imbétranirii, modificirilor, experientei de exploatare si
schimbarilor legate de amplasament asupra bazelor de proiectare si practicilor de operare ale
instalatiei, precum i de rezultatele analizelor de securitate nucleari realizate cu metode si coduri
de calcul mai performante, de rezultatele activitdtilor de cercetare, de evolutia stiintifica si
tehnologicé, de normele in vigoare si de cele mai noi standarde si bune praetici recunoscute la
nivel international.

. Titularul de autorizatie trebuie si monitorizeze in permanentd conditiile de pe amplasamentul
centralei nuclearoelectrice §i din vecinatatea amplasamentului, inclusiv schimbirile de natura
climatied si modificérile activitatilor de naturd umana din zona amplasamentului, s analizeze si
sa evalueze orice schimbiri / modificiri relevante si semnificative, din punct de vedere al
impactului asupra securitatii nucleare, in vederea stabilirii si implementarii masurilor necesare
pentru mentinerea conformitatii cu bazele de autorizare.

. Titularul de autorizatie trebuie si aplice conceptul de protectie in addncime in toate activititile
cu impact asupra securititii nucleare, in conformitate cu reglementirile in vigoare.

CONDITII PRIVIND PROCEDURILE DE EXPLOATARE

Procedurile de exploatare trebuie elaborate, verificate, validate, aprobate, revizuite, actualizate
si controlate in conformitate cu cerintele din reglementirile specifice aplicabile, din
documentele aprobate de CNCAN si cu prevederile sistemului de management al titularului de
autorizatie.

Procedurile de exploatare trebuie si reflecte starea curentd a instalatiei nucleare si sa fie
conforme cu limitele si conditiile tehnice de operare (LCTO) si cu analizele si evaluarile de
securitate nucleara care fac parte din documentatia bazi de autorizare.

Procedurile de exploatare trebuie sa fie:

a) clare, concise si compatibile cu numarul si calificrile personalului utilizator;
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complete si corecte din punct de vedere tehnic, compatibile cu configuratia CNE si cu
indicatiile sistemelor §i instrumentelor de masurd si control;

adecvate din punct de vedere al ingineriei factorului uman, compatibile cu conditiile in
care trebuie implementate si cu resursele umane disponibile;

verificate si validate de citre personal competent si calificat, independent de personalul
implicat in dezvoltarea procedurilor, utilizdnd, dupad caz, simulatorul integral,
verificarile in camerele de comandi si in instalatie, simularea manevrelor in teren si
exercitiile de rispuns la urgentd;

revizuite periodic i mentinute la zi, pentru a reflecta modificérile de configuratie ale
CNE, experienta de exploatare, evaluarile de securitate nucleara;

disponibile in versiunea curentd la punctele de utilizare, inclusiv in camerele de
comandi, la centrele de pregatire si la centrele de raspuns la urgentd, dupd cum este
necesar, pe hértic sau pe suport electronic, in suficiente exemplare, lizibile si usor
identificabile;

g) utilizate in programele de pregitire si calificare pentru personalul de exploatare si
pentru personalul cu functii de conducere.

Titularul de autorizatie trebuie si asigure respectarea strictd a procedurilor de exploatare. in
situatiile in care sunt necesare devieri justificate de la prevederile procedurilor, este necesard
obtinerea aprobdrii prealabile, de la o persoani care are calificarile si autoritatea necesare in
acest sens, conform cerintelor sistemului de management al organizatiei de exploatare.

CONDITII PRIVIND ANALIZELE S$I EVALUARILE DE SECURITATE NUCLEARA

56. Titularul de autorizatie trebuie si efectueze analizele si evaludrile de securitate nucleard in
conformitate cu prevederile din normele CNCAN 1in vigoare si cu Programul Strategic de
Analize de Securitate Nucleard aprobat de CNCAN.

Analizele si evaludrile de securitate nucleara trebuie sa acopere la orice moment de timp, cu
suficiente marje de sigurantd, starea curentd a instalatiei nucleare, tindnd cont de diferitele
configuratii permise in exploatare, de mecanismele de imbatranire si de efectele acestora.
Exploatarea centralei in configuratii sau conditii neacoperite de analizele de securitate nucleard
nu este permisa.

Titularul de autorizatie va revizui si va actualiza analizele si evaluarile de securitate nucleara
ori de cate ori apar modificiri semnificative in proiect, in starea instalatiei, sau cind apar
rezultate noi ale activititilor relevante de cercetare si dezvoltare sau modificari in metodologia
de analizd, cu impact asupra rezultatelor analizelor de securitate nucleard. Actualizarea
analizelor si evaludrilor de securitate nucleard se va face cel putin o datd la 10 ani, pentru a
putea fi considerata in revizuirea periodica a securitatii nucleare.

Analizele si evaludrile de securitate nucleard suport pentru stabilirea, revizuirea si modificarea
limitelor si conditiilor tehnice de operare (LCTO) trebuie supuse unei verificdri independente
de catre personalul care detine calificarile, expertiza si experienta necesare §i care nu a fost
implicat in elaborarea respectivelor analize, in conformitate cu prevedetile reglementérilor in
vigoare.

14/36




Titularul de autorizatie va transmite la CNCAN, in mod operativ, pe misura elaborarii,
rapoartele de analizd si documentele suport asociate acestora, inclusiv modelele electronice,
rezultate din analizele si evaludrile de securitate nucleari noi sau revizuite.

Titularul de autorizatie va actualiza si va transmite periodic la CNCAN modelele folosite
pentru Evaludrile Probabilistice de Securitate Nucleara (EPSN) de nivel 1 si 2, rapoartele de
evaluare aferente, precum si modelul EPSN / EOOS (Equipment Out of Service).

Raportul Final de Securitate Nucleara, actualizat periodic pe toatd durata de exploatare a
instalatiei nucleare, se transmite la CNCAN 1in conformitate cu procedurile specifice ale CNE
Cernavoda, aprobate de CNCAN. Ultima editie acceptatdi de CNCAN a Raportului final de
securitate nucleard se considera editia inclusd explicit in documentatia suport pentru autorizatia
de exploatare in vigoare sau cea mai recenta editie ulterioara a cérei acceptare este confirmata
in scris de CNCAN.

in baza analizelor si evaluarilor de securitate nucleard efectuate in conformitate cu
reglementdrile in vigoare, titularul de autorizatie trebuie sa identifice si si implementeze toate
imbunitatirile rezonabile din punct de vedere practic in materie de securitate nucleari, astfel
incat sa prevind accidentele si, in cazul unui accident, si atenueze consecintele acestuia si si
evite:

a) eliberdrile timpurii/intempestive de materiale radioactive, care ar impune luarea de
masuri de rdspuns la urgentd in afara amplasamentului fird sa existe suficient timp
pentru punerea in aplicare a acestora;

b) eliberdrile masive de materiale radioactive, care ar necesita misuri de protectie care
nu pot fi limitate in spatiu sau timp.

CONDITH PRIVIND RADIOPROTECTIA PERSONALULUI EXPUS PROFESIONAL, A
POPULATIEI SI A MEDIULUI

64. Titularul de autorizatie trebuie sd asigure supravegherea radiologica a locului de munca,
monitorizarea dozimetrica individuala si protectia radiologica a expusilor profesional la radiatii
ionizante, in conformitate cu Normele privind cerintele de bazi de securitate radiologica, in
vigoare. Pentru lucritorii care desfasoard activititi in instalatia nuclear, se vor asigura
dozimetre individuale pentru fotoni, radiatii beta si neutroni, dozimetre de extremititi pentru
fotoni si radiatii beta, dozimetre pentru evaluarea dozei la cristalin. precum si monitorizarea
expunerii interne.

. Activitatile Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda, Unitatea 1 se vor desfisura cu respectarea
strictd a legislatiei specifice in vigoare si a urmatoarelor documente privind radioprotectia si
gestionarea deseurilor radioactive, aflate la ultima revizie aprobati de CNCAN:

(A)“Controlul expunerii la radiatii a personalului”, cod RD-01364-RP02;
(B) “Procesul controlul materialelor radioactive”, cod RD-01364-RP04;

(C) “Principiile, politica si regulamentul de radioprotectie al CNE Cernavodi”, cod RD-
01364-RP009;

(D)“Programul ALARA la CNE Cernavoda”, cod SI-01365-RP016;
(E) “Programul de dozimetrie a personalului la CNE Cernavodi”, cod SI-01365-RP018:
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(F) “Limite Derivate de Evacuare pentru CNE Cernavoda”, cod IR-96002-027;

(G)“Programul de monitorizare a efluentilor radioactivi lichizi si gazosi la CNE
Cernavoda”, cod SI-01365-RP006;

(H)“Gospodarirea deseurilor radioactive la CNE Cernavodd”, cod SI-01365-RP007;

(I) “Programul de monitorizare a radioactivitatii mediului pentru CNE Cernavoda”, cod SI-
01365-RP015;

(J) “Procesul de planificare si pregitire pentru situatii de urgentd”, cod RD-01364-RP008;
(K)“Planul de urgentd pe amplasament”, cod SI-01365-RP021;

(L) “Programul de pregitire si de certificare a nivelului calificérii personalului in
radioprotectie la CNE Cernavoda”, cod SI-01365-RP014,

precum si cu respectarea cerintelor organizatiei de exploatare, emise pentru detalierea
prevederilor documentelor mentionate.

66. Valoarea monetard luatd in considerare la optimizarea radioprotectiei este de 570.000
euro/om-Sv.

67. Deversarea efluentilor lichizi in canalul Dunare-Marea Neagra se va face numai cu aprobarea
prealabila a CNCAN.

. Rata eliberarii de radionuclizi din instalatia nucleara va fi monitorizata si controlata astfel incat
emisiile 53 nu depiseascd constringerea de doza, pentru doza efectivd angajatd pentru o
persoana reprezentativd din populatie, stabilita de CNCAN la 100 microSv/an pentru Unitatea 1
a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodad. Calculul dozei efective angajate se va face conform
prevederilor procedurilor aprobate de CNCAN.

. Categoria de risc radiologic maxim pentru CNE Cernavoda este 4, conform prevederilor
Ordinului CNCAN nr. 40/1990 privind criteriile de incadrare a locurilor de munca in categorii
de risc radiologic.

CONDITII PRIVIND VERIFICAREA APTITUDINILOR DE MUNCA SI
ASIGURAREA SECURITATII iN MUNCA

. Titularul de autorizatie trebuie si se asigure ci intreg personalul dispune de facilitagile necesare
si conditii adecvate de muncd, conform standardelor de securitate nucleard aplicabile, cu
respectarea standardelor si reglementarilor privind protectia impotriva radiatiilor ionizante,
respectiv sindtatea si securitatea in munca. Pentru tot personalul care desfasoard activitati in
instalatia nucleara, titularul de autorizatie trebuie si asigure:

a) verificarea aptitudinilor de munci;
b) echipamente individuale de protectie adecvate pentru lucrérile respective;

¢) echipamente, instrumente, aparaturd, unelte, dispozitive, proceduri si conditii de lucru
adecvate pentru lucrérile respective;

d) verificarea, prin sondaj, a respectdrii interdictiei de a se prezenta la muncd sub influenta
alcoolului sau a substantelor psihotrope; titularul de autorizatie trebuie sd aplice sanctiuni
stricte pentru astfel de abateri, mergénd pani la desfacerea contractului individual de munca.
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CONDITII PRIVIND CONTROLUL CONFIGURATIEI

71. Titularul de autorizatie are obligatia sd mentina conformitatea cu bazele de proiectare si bazele
de autorizare ale instalatiei nucleare, inclusiv corespondenta intre starea fizica si functionali a
instalatiei, documentatia de exploatare §i documentatia de proiectare. Documentele de
proiectare, inclusiv manualele de proiectare, analizele si calculele tehnice bazi de proiect,
specificatiile de proiectare, schemele, desenele si diagramele aferente SSCE, se vor actualiza, pe
toatd durata de exploatare a instalatiei nucleare, pentru a reflecta starea curenti a sistemelor,

structurilor, componentelor si echipamentelor, luénd in considerare modificarile implementate,

conditiile actuale din instalatie, mecanismele de imbitranire si efectele acestora.

. Titularul de autorizatie trebuie sa asigure ci toate analizele tehnice relevante pentru bazele de
proiectare ale SSCE si pentru bazele de autorizare ale instalaiei nucleare sunt revizuite periodic
si actualizate dupd cum este necesar, pe toatd durata de exploatare a instalatiei nucleare. Aceste
analize includ analizele deterministe si probabilistice de securitate nuclears, calculele de fizica
reactorului, analizele mecanice si de tensiuni, analizele termohidraulice, analizele de protectie la
suprapresiune, analizele de tip Leak-Before-Break pentru conducte, analizele de hazard/pericole
pentru evenimente interne si externe, analizele care stau la baza proiectirii sistemelor electrice,
analizele modurilor de defectare a SSCE si ale efectelor acestora, analizele care utilizeazi
ipoteze legate de timp relevante pentru managementul imbitranirii SSCE, calculele pentru
ecranarea §i protectia impotriva radiatiilor ionizante, analizele si evaludrile care tin de ingineria
factorului uman, analizele de tip Post-Accident Radiological Habitability Analyses si alte
analize relevante pentru stabilirea parametrilor de proieetare si caracteristicilor de performanta
pentru SSCE.

- Modificarile de proiect se vor realiza in conformitate cu prevederile din normele in vigoare, din
documentul de referintd “Procesul de control al configuratiei de proiectare”, cod RD-01364-
TO005, la ultima revizie aprobata de CNCAN si din procedurile CNE Cernavodd aprobate de

CNCAN.

. Cu exceptia cazurilor pentru care CNCAN acorda aprobiri prealabile scrise, nu se va face nicio
modificare, nici chiar temporara, care ar putea duce la reducerea marjelor de securitate nucleari
rezultate din analizele de accident incluse in Raportul Final de Securitate Nucleari, ultima editie
acceptatd de CNCAN, sau din continutul altor documente indicate in cererea de autorizare si in
prezenta autorizatie, pentru Sistemele de Oprire Rapida Nr. 1 si 2, Sistemul Anvelopei, Sistemul
de Racire la Avarie a Zonei Active sau orice alt sistem suport pentru cele mentionate, precum si
pentru orice alt sistem eu functie de securitate nucleard din lista SSCE care au functii de
securitate nucleard si/sau sunt importante pentru functionarea fiabild a instalatiilor nucleare,
aprobatd de CNCAN.

. Cu exceptia cazurilor pentru care exista aprobare prealabila scrisa din partea CNCAN, nu se va
face nicio modificare a amplasamentului, a instalatiilor si structurilor de pe amplasament sau a
utilizdrii acestora, a SSCE apartinind centralei nuclearoelectrice., a procedurilor sau a oricaror
documentatii, care ar putea genera posibile evenimente de altd naturd sau cu o mai mare

probabilitate de aparitie sau de o gravitate mai mare decét cele previzute in Raportul Final de

Securitate Nucleard, ultima editie acceptati de CNCAN, si in alte documente suport pentru

autorizare, in ceea ce priveste securitatea nucleara.

76. Modificarea de catre producator a specificatiilor tehnice si desenelor de proiectare utilizate
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pentru fabricatia combustibilului nuclear folosit de CNE Cernavoda Unitatea 1 se va face numai
cu aprobarea prealabild a CNCAN.

. Titularul de autorizatie trebuie si asigure mentinerea calificarilor SSCE in conformitate cu
bazele de proiectare si bazele de autorizare, pentru intreaga duratd de exploatare a instalatiei
nucleare. Aceastd prevedere se referd la calificarile la conditii de mediu, la seism, la incendiu si
la orice alte calificiri necesare pentru a asigura ¢ SSCE 1isi indeplinesc functiile conform
cerintelor si intentiei de proiectare.

. Titularul de autorizatie trebuie si implementeze cu prioritate, in cel mai scurt timp practic
posibil, modificarile de proiect necesare pentru mentinerea si imbundtagirea securitatii nucleare,
inclusiv inlocuirea SSCE acolo unde este cazul, rezultate din analizele si evaludrile de securitate
nucleari, din modificarile codurilor si standardelor tehnice, din activitatile de cercetare si
dezvoltare relevante, din experienta de exploatare, din programele de management al
imbitranirii si din problemele de obsolescenta identificate.

. Titularul de autorizatie trebuie sa isi mentina si sa isi dezvolte accesul permanent la asistentd
si/sau consultanta tehnica de specialitate si stocuri suficiente de piese de schimb, componente si
echipamente, din partea proiectantilor si/sau a fabricantilor/producitorilor originali ai SSCE
instalate sau din partea unor companii specializate a céror capabilitate tehnicd a fost recunoscuta
oficial de proiectantii si fabricantii/producitorii originali si care defin experientd practica
relevanti in instalatiile nucleare apartinand titularului de autorizatie sau in instalatii similare din
punct de vedere tehnologic, pentru mentinerea proiectului aprobat/autorizat, in conformitate cu
cerintele privind controlul configuraiei de proiectare, pentru evitarea modificarilor inadvertente,
precum si pentru evitarea produselor contrafdcute, frauduloase sau suspecte, inclusiv a celor care
pot induce vulnerabilitati de securitate cibernetica.

CONDITII PRIVIND SUPRAVEGHEREA, INTRETINEREA, TESTAREA SI
INSPECTIILE IN EXPLOATARE

. Titularul de autorizatie trebuie si implementeze programele de supraveghere, intretinere, testare
si inspectie in exploatare a SSCE, precum si programe adecvate de management al duratei de
viatd pentru SSCE, pentru a se asigura ci disponibilitatea, fiabilitatea si functionalitatea lor
riman in conformitate cu bazele de proiectare pentru toatd durata de exploatare a instalatiei
nucleare, in acord cu normele CNCAN 1in vigoare si cu cerintele din codurile si standardele
incluse ca referinte in documentatia baza de autorizare.

. Titularul de autorizatie are obligatia si asigure ca amploarea si frecventa activitdtilor de
supraveghere, intretinere, testare si inspectie in exploatare a SSCE sunt determinate printr-o
abordare sistematicd, tindnd cont de:

a) importana SSCE pentru securitatea nucleara si pentru functionarea fiabila a instalaiei
nucleare;

b) cerintele de fiabilitate din documentatia baza de proiectare si bazd de autorizare si
analizele de performanta si fiabilitate;

potentialul de degradare al SSCE, bazat pe experienta de exploatare relevantd interna
si internationala, pe recomandarile proiectantilor, respectiv ale
producitorilor/fabricantilor, pe analizele mecanismelor de degradare, ale ratelor si
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modurilor de defectare si ale efectelor acestora si pe rezultatele programelor de
cercetare;

d) rezultatele monitorizirii starii SSCE;

e) cerintele, specificatiile tehnice si recomandarile stabilite de proiectantii SSCE;

f) ceringele din codurile, standardele si reglementirile aplicabile in vigoare;

g) cerintele din programele si procedurile aprobate de CNCAN;
h) dispozitiile stabilite de CNCAN.

82. Titularul de autorizatie trebuie si se asigure ci activitatile de supraveghere, intretinere, testare si
inspectie pentru SSCE cu functii de securitate nucleard gi/sau importante pentru functionarea
fiabila a instalafiei nucleare, precum si serviciile tehnice aferente acestor activitati, sunt
evaluate, planificate, aprobate, efectuate, verificate, supervizate si controlate de personal care
detine competentele, ealificarile si autorizirile necesare, inclusiv experientd practic relevanti in

aceste activitati in instalatia nucleard respectivd sau in instalatii nucleare si alte instalatii

industriale cu SSCE similare.

. Intretinerea Unitatii 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda se va desfasura astfel incét si
asigure functionarea ei in conditii de securitate nucleard si radiologici, precum si satisfacerea
cerintelor de fiabilitate impuse prin documentele bazi de proiectare si bazi de autorizare si prin
normele CNCAN in vigoare. Orice modificare semnificativa in programul si filozofia de

intretinere a Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda, Unitatea 1, definite in documentul de

referingd@ “Procesul activititi de intretinere la CNE Cernayvodi”, cod RD-01364-P006, ultima
revizie aprobati de CNCAN, se va face cu aprobarea scrisi a CNCAN inainte de implementarea
acesteia.

. Titularul de autorizatie trebuie sa identifice componentele, piesele de schimb si materialele
consumabile necesare functiondrii in conditii de sigurand a instalatiei nucleare, si stabileasca si
sa mentind stocuri suficiente de piese de rezerva si materiale, conform normelor specifice emise
de CNCAN.

CONDITII PRIVIND AUTORIZATIILE EMISE DE INSPECTIA DE STAT PENTRU
CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE
RIDICAT (I.S.C.LL.R.)

85. Titularul de autorizatic va asigura toate masurile necesare astfel incat sistemele si echipamentele
aflate sub incidenta [.S.C.I.R. sa detina autorizatii I.S.C.I.R. valabile.

86. Titularul de autorizatie va asigura toate masurile necesare astfel incét personalul calificat de
I.S.C.LLR. sa detind autorizatii .S.C.L.R. valabile.

CONDITII PRIVIND EVIDENTA iINREGISTRARILOR

. Titularul de autorizatie va mentine evidenta tuturor inregistrarilor necesare pentru a demonstra
respectarea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranti, reglementarea,
autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicati, cu modificarile si completarile
ulterioare, a normelor emise de CNCAN si a limitelor si conditiilor din prezenta autorizatie,
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pentru toatd durata de exploatare a instalatiei nucleare, conform documentului de referintd
“Procesul controlul documentelor si al inregistrarilor”, cod RD-01364-Q007, la ultima revizie
aprobatd de CNCAN.

. Titularul de autorizatie va mentine un registru actualizat al tuturor documentelor legate de
autorizarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda, Unitatea 1, in conformitate cu procedurile
aprobate de CNCAN.

CONDITII CARE GUVERNEAZA ACHIZITIA, DETINEREA, UTILIZAREA,
TRANSFERUL SI DEPOZITAREA COMBUSTIBILULUI NUCLEAR, A MATERIILOR
NUCLEARE, A MATERIALELOR RADIOACTIVE SI A SURSELOR DE RADIATII,
GESTIONAREA DESEURILOR RADIOACTIVE SI DEZAFECTAREA

89. Titularul de autorizatie poate detine in incinta Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda, Unitatea
1, combustibil nuclear si materiale nucleare, dupd cum urmeaza:

a) Fascicule de combustibil nuclear cu uraniu natural, proaspit sau uzat — cantitatea
permisa este daté de cerintele de functionare ale centralei;

b) Api grea - cantitatea permisa este dati de cerintele de functionare ale centralei;

¢) Uraniu siricit - cantitatea permisa este datd de cerintele de ecranare si cerintele specifice
de functionare ale centralei.

Detinerea altor materiale nucleare trebuie aprobati, in prealabil, in scris, de catre CNCAN.

Titularul de autorizatie trebuie si asigure controlul administririi si manipularii combustibilului
nuclear, din momentul receptiei si pand la stocarea combustibilului uzat in zonele de depozitare
special amenajate, in conformitate cu procedurile aprobate si cu reglementirile CNCAN in
vigoare.

Personalul care controleazi activititile care implica luerul cu combustibil nuclear si materiale
nucleare va fi pregitit si calificat corespunzitor in ceea ce priveste cerintele de protectie la
radiatii ionizante, controlul criticitatii si controlul de garantii nucleare.

Materialele radioactive detinute, inclusiv deseurile radioactive, vor proveni din / sau vor fi in
legatura directd cu operarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda, Unitatea 1.

Titularul de autorizatie va transmite la CNCAN, anual. in scris, spre informare, lista surselor
inchise de radiatii si a instalatiilor de iradiere detinute si / sau utilizate, precum si volumul total
de deseuri radioactive, pe tipuri.

Achizitia, detinerea, transferul si stocarea materialelor radioactive si a surselor de radiatii
jonizante vor fi in concordanti cu prevederile documentelor de referinta ale centralei aprobate
de CNCAN, ale normelor in vigoare si ale cerintelor CNCAN, inclusiv prevederile privind
raportarea si cele privind autorizatia de produs, model sau tip.

Eliberarea de materiale de sub regimul de autorizare se face in limita a 100 de tone anual, in
total pentru Unititile 1 si 2 ale CNE Cernavoda, pentru materiale de tipuri si continut de
radioactivitate pentru care existd proceduri aprobate de CNCAN. Pentru cantitati suplimentare
sau materiale de alte tipuri sau continut de radioactivitate se va solicita aprobarea CNCAN.
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Deseurile radioactive vor fi gestionate potrivit documentelor de referinta ale centralei, aprobate
de CNCAN, conform prevederilor reglementirilor in vigoare si cerintelor CNCAN.

Titularul de autorizatie va actualiza periodic, cel putin o dati la fiecare 5 ani si va transmite la
CNCAN Planul Preliminar de dezafectare al Unitatilor 1 si 2 ale CNE Cernavoda, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cerintele CNCAN.

Titularul de autorizatie va transmite la CNCAN anual, pana la data de 30 iunie, dovada achitrii
contributiei legale la constituirea surselor financiare pentru gestionarea si depozitarea definitiva
a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare.

CONDITII PRIVIND CAPACITATEA DE STOCARE A COMBUSTIBILULUI
NUCLEAR IRADIAT

In bazinele de depozitare a combustibilului nuclear iradiat se va mentine in permanenti o
capacitate de rezervd suficientd pentru transferarea tuturor fasciculelor de combustibil nuclear
din reactor.

CONDITII PRIVIND CONTROLUL DE GARANTII NUCLEARE

. Titularul de autorizatie detine in cadrul Unitatii 1 (Zona de bilant material WRMC) combustibil
nuclear, alte materiale nucleare, materiale de interes nuclear, materiale, dispozitive, echipamente si
informatii pertinente pentru proliferare previzute in lista aprobata prin HG nr. 916 din 22 august
2002, care fac obiectul urmatoarelor conditii. privind controlul de garantii nucleare:

i. CNE Cernavodi va asigura la Unitatea 1 (Zona de bilant material WRMC) mentinerea
sistemului de garantii nucleare in conformitate cu prevederile Regulamentului
EURATOM 302/2005, ale Acordului din 05/04/1973 intre Comunitatea Europeani a
Energiei Atomice, Agentia Internationald pentru Energie Atomici si Statele Membre cu
privire la aplicarea art. Il alin. 1 si alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor
nucleare (78/164/EURATOM), ale Protocolului la Acord (INECIRC 193/Add. 8), la care
Roménia a aderat conform Legii nr. 185/2007 si ale Normelor CNCAN de control de
garantii in domeniul nuclear.

ii. CNE Cernavodi va tine evidenta materialelor nucleare din Unitatea 1 (Zona de bilant
material WRMC) conform prevederilor Tratatului de instituire a Comunititii Europene a
Energiei Atomice (EURATOM). Acordului din 05/04/1973 intre Comunitatea Europeani
a Energiei Atomice, Agentia Internationald pentru Energie Atomici si Statele Membre cu
privire la aplicarea art. [II alin. 1 si alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor

nucleare (78/164/EURATOM), la care Romania a aderat conform Legii nr. 185/2007,

Regulamentului EURATOM 302/2005, Normelor de control de garantii in domeniul

nuclear si procedurilor interne de control de garantii ale CNE Cernavod3, avizate de citre

CNCAN.

iii. CNE Cernavoda va transmite anual la CNCAN, pani la data de 28 februarie, pentru
Unitatea 1 (Zona de bilant material WRMC) actualizari ale informatiilor previazute la art.
2 din Protocolul la Acordul din 05/04/1973 intre Comunitatea Europeand a Energiei
Atomice, Agentia Internationald pentru Energie Atomica si Statele Membre cu privire la
aplicarea art. [1I alin. 1 si alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare
(78/164/EURATOM), INFCIRC 193/Add. 8, la care Roménia a aderat conform Legii nr.
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185/2007.

CNE Cernavodd va asigura accesul inspectorilor EURATOM si AIEA la Unitatea 1
(Zona de bilant material WRMC) in conformitate cu prevederile Tratatului de instituire a
Comunitatii Europene a Energiei Atomice (EURATOM), Acordului din 05/04/1973 intre
Comunitatea Europeand a Energiei Atomice, Agentia Internationald pentru Energie
Atomici si Statele Membre cu privire la aplicarea art. III alin. 1 si alin. 4 din Tratatul cu
privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/EURATOM) si Protocolului la Acord
(INFCIRC 193/Add. 8), la care Romania a aderat conform Legii nr. 185/2007.

CNE Cernavodi va raporta la EURATOM variatiile de inventar ale materialelor nucleare
din zona de bilant material WRMC 1in conformitate cu Regulamentul EURATOM si o
copie a rapoartelor de garantii se va transmite lunar la CNCAN.

Cu exceptia cazurilor pentru care s-a obtinut aprobare scrisd din partea CNCAN, nu se va
lua nicio masura ce ar putea interfera cu utilizarea si functionarea echipamentului instalat
pentru sau din partea EURATOM si AIEA cu privire la depozitarea sau manipularea de
material nuclear sau orice alt echipament sau procedurd referitoare la acestea, care ar
putea afecta controlul de garantii in domeniul nuclear.

Titularul de autorizatie va transmite anual, la CNCAN, pana la data de 28 februarie,
actualizirile informatiei previzute in Acordul Romania — Canada si in Acordul Euratom —
Canada pentru zona de bilant material WRMC.

Titularul de autorizatie va transmite la CNCAN notificarile prevézute in Protocolul intre
Guvernul Roméniei si Guvernul Canadei suplimentar la Acordul dintre Guvernul
Republicii Socialiste Romania si Guvernul Canadei privind cooperarea in dezvoltarea si
folosirea energiei atomice in scopuri pasnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 si
intelegerea Administrativi intre Comisia Nationald pentru Controlul Activitatilor
Nucleare si Comisia pentru Securitatea Nucleard a Canadei, astfel incat sé fie respectate
termenele prevdzute in Intelegerea Administrativa.

CNE Cernaveda va asigura §i va mentine sistemul de gestionare a combustibilului nuclear in
conformitate cu instructiunea centralei “Evidenta combustibilului nuclear”, cod SI-01365-
T003, ultima revizie aprobata de ¢itre CNCAN. Orice modificare a acestui document se va
face numai cu aprobarea prealabila, scrisd, a CNCAN.

Titularul de autorizatie va produce, fabrica, inchiria, exporta, transfera, importa si transfera
intracomunitar materialele de interes nuclear, materialele, dispozitivele si echipamentele
previzute in lista aprobata prin HG nr. 916 din 22 august 2002 numai dupd solicitarea si
obtinerea autorizatiilor CNCAN prevazute la art. 2. lit. €) din Legea 111/1996, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Titularul de autorizatie va transfera, exporta, importa si transfera intracomunitar informatiile
nepublicate aferente materialelor de interes nuclear, materialelor, dispozitivelor si
echipamentelor previzute in lista aprobata prin HG nr. 916 din 22 august 2002 numai dupa
solicitarea si obtinerea autorizatiilor CNCAN prevazute la art. 2 lit. f) din Legea 111/1996,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CNE Cernavoda va raporta prompt la CNCAN, conform prevederilor normelor de
protectie fizicd, normelor de securitate nucleard privind inregistrarea, raportarea, analiza
evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare si
procedurilor aprobate de CNCAN, orice eveniment ale cdrui consecinte sunt pierderea
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accidentala sau furtul de materiale nucleare din cadrul Unititii 1 (Zona de bilant material
WRMC).

xiii. CNE Cernavodd va notifica prompt la CNCAN, conform prevederilor normelor de
securitate nucleard privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea
experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare si procedurilor aprobate de CNCAN,

orice eveniment care afecteazi sistemul de garantii nucleare de la Unitatea 1 din cadrul

CNE Cernavoda.

. Titularul de autorizatie va asigura gestionarea si supravegherea tuturor materialelor nucleare in
conformitate cu prevederile normelor de control de garantii in domeniul nuclear, emise de
CNCAN.

CONDITII PRIVIND PROTECTIA FIZICA

102. Titularul de autorizatic va asigura, va verifica si va mentine protectia fizici a instalatiilor
nucleare si a materialelor protejate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv cu
prevederile Normelor CNCAN de protectie fizied in domeniul nuclear, ale Ghidurilor CNCAN
de protectie fizicd si ale Normelor privind avizarea personalului care desfisoara activitati
profesionale, cu caracter permanent sau temporar, in punctele de lucru vitale din cadrul
instalatiilor nucleare sau care au acces la doeumente cu caracter secret, precum si in
conformitate cu planul de protectie fizici aprobat de CNCAN.

. Titularul de autorizatie trebuie sa asigure ca masurile §i performantele sistemului de protectie
fizicd sunt mentinute la un nivel ce permite rispunsul efectiv la amenintdrile definite in
documentul “Amenintarea bazi de proiect” emis de CNCAN, la ultima editie in vigoare si in
conformitate cu reglementdrile si cerintele CNCAN.

. Accesul in Centrala Nuclearoelectricai Cernavoda, preeum si la Depozitul Intermediar de
Combustibil Ars va fi controlat si limitat la persoanele autorizate de citre titularul de
autorizatie, in conformitate cu documentul de referinta “Protectia fizicd la CNE Cernavoda”,
cod RD-01364-A001, ultima revizie aprobatd de CNCAN.

. Titularul de autorizatie va asigura cd zona controlata din punct de vedere al protectiei fizice
este delimitatd de frontiere clar semnalizate, cu marcaje corespunzitoare care indicd un
amplasament pe care se desfasoard activitati nucleare si care atentioneazi asupra faptului ca

patrunderea fard drept, in orice mod, in aceastd zona, firi consimtimantul titularului de

autorizatie, precum si refuzul de a parasi zona la cererea titularului de autorizatie, constituie
infractiune prevazutd in Legea 111/1996 privind desfsurarea in siguranti, reglementarea,
autorizarea si controlul activititilor nucleare, republicatd, cu modificarile si completirile
ulterioare.

. Titularul de autorizatie va asigura verificarea prealabild, precum si verificarea periodici, cel
putin o datd la 3 ani, prin metode specifice, a probititii tuturor persoanelor care au acces in mod
regulat la materialele si instalatiile protejate, in zonele vitale.

. Sistemul de Protectie Fizicd va asigura prevenirea oricarui incident care ar putea duce la
deplasarea neautorizata a materialelor protejate sau la acte de sabotaj cu potentialul de a cauza
emisii de substante radioactive in mediul inconjuritor.
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. Orice modificare a sistemului de protectie fizica a Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda se va
efectua numai dupa obtinerea aprobarii scrise a CNCAN.

. Orice modificare a Planului de Protectie Fizicd se face numai cu aprobarea CNCAN. In cazul in
care sunt necesare modificiri temporare ale sistemului de protectie fizica si ale procedurilor de
control al accesului in zona protejata, pentru facilitarea raspunsului in situatii de urgenta sau
pentru alte situatii justificate, acestea sunt permise in conformitate cu procedurile aprobate de
CNCAN.

. Titularul de autorizatie va stabili si va mentine protocoale de colaborare cu autoritatile

Autoritatea Aeronauticd Civila Romaéna, pentru asigurarea respectarii prevederilor legislatiei
nationale privind utilizarea spatiului aerian aferent amplasamentului CNE Cernavoda, respectiv
pentru asigurarea respectdrii interdictiei privind survolul zonelor protejate.

. Titularul de autorizatie va stabili si va mentine protocoale de colaborare cu autoritatile
nationale cu responsabilititi in asigurarea protectiei fizice a CNE Cernavodd, precum si cu
autorititile nationale cu responsabilititi in autorizarea transportului de marfuri periculoase,
pentru a preveni orice evenimente care ar putea surveni in timpul transportului de marfuri
periculoase in vecinitatea amplasamentului CNE Cernavoda si care ar putea avea impact
negativ asupra instalatiilor nucleare sau asupra personalului centralei.

. Titularul de autorizatie va notifica prompt la CNCAN, conform prevederilor normelor de
protectie fizicd, normelor de securitate nucleard privind inregistrarea, raportarea, analiza
evenimentelor si utilizarea experieniei de exploatare pentru instalatiile nucleare si procedurilor
aprobate de CNCAN, urmatoarele situatii:

a) orice eveniment in care este implicat sistemul de protectie fizicd sau personalul care
asigura protectia fizicd la CNE Cernavoda;

b) orice incercare de acces neautorizat si / sau de penetrare a sistemului de protectie fizica,
¢) orice eveniment/incident cu implicatii asupra protectiei fizice a materialelor si
instalatiilor protejate din cadrul CNE Cernavoda.

CONDITII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT

113. Sistemul de management dezvoltat si implementat de titularul de autorizatie trebuie sa asigure
ca:

a) cerintele privind securitatea nucleara, protectia impotriva radiatiilor ionizante, protectia
fizicd, controlul de garantii nucleare, calitatea, protectia mediului, s@natatea si
securitatea ocupationald, securitatea cibernetica, protectia informatiilor clasificate si
aspectele economice sunt identificate si implementate intr-o manierd integrata, coerentd
si coordonatd;

b) cerintele de securitate nucleard au prioritate fata de orice alte cerinte, considerente si
interese.

114. Titularul de autorizatie va respecta cerintele reglementarilor specifice privind managementul
calitatii din domeniul nuclear in vigoare si ceringele din normele si ghidurile aplicabile emise de
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CNCAN, 1in toate domeniile acoperite de Legea nr. 111/1996, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare, care vor fi incluse in documentele sistemului de management al centralei.

115. Titularul de autorizatie va transmite la CNCAN urmitoarele documente:

(A) Planurile anuale de audit intern si extern, ale sucursalei CNE Cernavodi, in vederea
aprobarii de citre CNCAN;

(B) Rapoartele de audit intern si extern ale sucursalei CNE Cernavoda, in termen de 15 zile
lucratoare de la finalizarea evaluarii;

(C) Raportul trimestrial privind stadiul indeplinirii dispozitiilor rezultate din Procesele Verbale
de Control emise de CNCAN pentru CNE Cernavodi;

(D) Stadiul documentelor sistemului de management integrat al CNE Cernavoda, trimestrial;

(E) Lista furnizorilor acceptati ai CNE Cernavoda, trimestrial;

(F) Planurile de evaluare si inspectie, precum si rapoartele de evaluare independenta a
securitatii nucleare, trimestrial;

(G) Lista activitatilor si functiilor importante pentru securitatea nucleara, actualizatd dupa cum
este necesar;

(H) Lista sistemelor care asigurd functiile de securitate nuclears, securitate radiologica, protectie
fizica, protectie impotriva amenintirilor cibernetice si exploatarea fiabila a centralelor
nuclearoelectrice, actualizatd dupa cum este necesar;

() Raportul de evaluare anuala a sistemului de management integrat al CNE Cemavoda.

116. Titularul de autorizatie va utiliza in cadrul Departamentului Dezvoltare si Monitorizare Sisteme
de Management din cadrul CNE Cernavoda, in exclusivitate personal atestat / autorizat de
CNCAN, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

. Titularul de autorizatie va transmite spre aprobare la CNCAN planurile calititii, inainte de
inceperea lucrdrilor, pentru produsele si serviciile destinate structurilor si sistemelor cu functie
de securitate nucleara din cadrul instalatiilor CNE Cernavodai.

. Titularul de autorizatie trebuie sa raporteze la CNCAN informatii asupra oriciror deficiente sau
neconformitdti care pot afecta securitatea nucleard a instalatiei nucleare; in cazul in care
deficienta sau neconformitatea este descoperita ulterior, prin mijloace de investigare specifice
sau prin alte activitati realizate in conditii identice, cerinta de raportare rimane valabili, pentru
toatd durata de viata a instalatiei nucleare.

. Titularul de autorizatie trebuie sa asigure ca sistemul de management este monitorizat in mod
permanent, evaluat periodic si actualizat dupa cum este necesar, in scopul imbunatatirii
continue a securitatii nucleare.

CONDITII PRIVIND REVIZUIREA PERIODICA A SECURITATII NUCLEARE

. Revizuirea periodica a securititii nucleare trebuie efectuata de titularul de autorizatie cel putin
o data la fiecare 10 ani, in conformitate cu prevederile din normele CNCAN in vigoare.

. Titularul de autorizatie va implementa actiunile rezultate din Revizuirea Periodica a Securitatii
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Nucleare, in termenele stabilite prin planurile de actiuni aprobate de CNCAN, in conformitate
cu normele specifice in vigoare. Orice modificare sau revizie a planurilor de actiuni rezultate
din activitatile de revizuire periodica a securititii nucleare vor fi supuse evaludrii si aprobrii de
catre CNCAN.

. Titularul de autorizatie va transmite semestrial la CNCAN un raport privind stadiul
implementdrii actiunilor rezultate din Revizuirea Periodica a Securitatii Nucleare.

CONDITII PRIVIND PLANIFICAREA SI CONTROLUL LUCRARILOR

. Titularul de autorizatie trebuie sa asigure planificarea si controlul lucrérilor la CNE Cernavoda
Unitatea 1, cu respectarea prevederilor reglementirilor in vigoare si ale procedurilor aprobate
de CNCAN, astfel incat si sustind functionarea fiabila a instalatiei nucleare, in conformitate cu
bazele de proiectare si bazele de autorizare.

. Riscurile asociate implementirii activitatilor de modificare, intretinere, testare si inspectie in
exploatare a SSCE trebuie evaluate i tinute sub control. Inainte de scoaterea din functiune sau
repunerea in serviciu a SSCE trebuic sa se asigure evaluarea sistematici si aprobarea
modificarii configuratiei de exploatare, cu documentarea confirmarii ca noua configuratie este
corectd, precum si cu teste functionale atunci cand acestea sunt necesare, conform procedurilor
aplicabile.

. In planificarea si pregatirea lucrdrilor trebuie utilizate informatiile curente privind starea instalatiei
nucleare si a SSCE, experienta de exploatare relevantd, datele privind lucrdrile similare si
rezultatele activitatilor anterioare, astfel incit si se asigure conditiile de lucru optime,
echipamentele si dispozitivele speciale necesare, tipul si cantitatea de materiale necesare,
planurile, procedurile si instructiunile de lucru adecvate, forfa de muncd necesara si calificarile
specifice pentru personalul care executd §i care supravegheaza lucrdrile, precum si timpul suficient
alocat pentru efectuarea in conditii sigure a tuturor activitatilor asociate cu pregétirea, executia i
evaluarea implementarii lucrarilor.

CONDITII PRIVIND MANAGEMENTUL OPRIRILOR PLANIFICATE

. Titularul de autorizatie trebuie s asigure managementul opririlor planificate ale Unitatii 1 a
CNE Cernavoda in conformitate cu limitele si conditiile tehnice de operare, cu procedurile
aprobate de CNCAN si prevederile reglementarilor in vigoare.

. Titularul de autorizatie trebuie si transmita la CNCAN, pentru informare, lista lucrarilor
programate pentru fiecare oprire planificati, cu cel putin 6 luni inainte de data stabilitd pentru
inceperea opririi si sd pund la dispozitia CNCAN toate informatiile necesare pentru efectuarea
inspectiilor de reglementare pe perioada opririi planificate. Aceastd cerinti se aplicd si opririi
planificate in scopul retehnologizarii.

CONDITII PRIVIND MANAGEMENTUL OPRIRILOR NEPLANIFICATE
. Titularul de autorizatie trebuie si asigure managementul opririlor neplanificate ale Unititii 1 a

CNE Cernavodi in conformitate cu limitele si conditiile tehnice de operare, cu procedurile
aprobate de CNCAN si prevederile reglementérilor in vigoare.
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. Oprirea neplanificatd a centralei nucleare trebuie notificati prompt la CNCAN, conform
prevederilor normelor de securitate nucleard privind finregistrarea, raportarea, analiza
evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare si procedurilor
aprobate de CNCAN.

. Dupa o oprire neplanificata, instalatia nucleara poate fi repusa in functiune numai dupi ce s-au
investigat si s-au inteles cauzele opririi, s-au implementat actiunile corective necesare si s-a
confirmat, in baza inspectiilor si evaluarilor efectuate de personal calificat, ca exploatarea poate
fi reluata in conditii de securitate nucleara.

CONDITII PRIVIND MANAGEMENTUL IMBATRANIRII

. Titularul de autorizatie trebuie si implementeze un program de management al imbitranirii
pentru SSCE importante pentru securitatea nucleard si pentru SSCE cu functii in exploatarea
fiabila, inclusiv in ¢eea ce priveste managementul obsolescentei, pentru toatd durata estimata de
exploatare a instalatiei nucleare, in conformitate cu reglementirile in vigoare si documentatia
baza de autorizare.

. Titularul de autorizatie trebuie sa identifice analizele de securitate nucleard care utilizeaza
ipoteze legate de timp relevante pentru managementul imbatranirii, si revizuiascd si sa
revalideze periodic aceste analize si si ia toate masurile necesare astfel incit si asigure
suficiente marje de securitate nucleara pe toatd durata de exploatare a centralei.

. Titularul de autorizatie trebuic sd mentina actualizata lista cu SSCE a caror disponibilitate si
fiabilitate pot fi afectate negativ de obsolescenta, si planifice si si implementeze in timp util
masurile de asigurare a pieselor de schimb si a activitatilor de intretinere pentru aceste SSCE,
precum si masurile de inlocuire / modifieérile de proiect, dupa cum este necesar.

CONDITII PRIVIND CONTROLUL CHIMISMULUI

. Titularul de autorizatie trebuie s asigure controlul chimismului in instalatiile tehnologice, cu
respectarea prevederilor reglementirilor in vigoare si ale procedurilor aprobate de CNCAN,
astfel incat sa sustind functionarea fiabild a instalatiei nucleare, in conformitate cu bazele de
proiectare si bazele de autorizare.

. Titularul de autorizafie va analiza sistematic si va asigura un control strict al materialelor si
substantelor chimice (inclusiv in ce priveste cantitatile acestora) care pot fi introduse in cladirea
reactorului, astfel incat sa se previna situatiile care ar putea afecta ipotezele din analizele de

securitate nucleara.

CONDITII PRIVIND PROTECTIA LA INCENDIU

. Titularul de autorizatie trebuie sa asigure masurile de preventie si protectie la incendiu in
conformitate cu bazele de proiectare si bazele de autorizare, cu respectarea prevederilor
reglementarilor in vigoare si ale procedurilor aprobate de CNCAN.
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CONDITII PRIVIND RETEHNOLOGIZAREA INSTALATIEI NUCLEARE

137. Titularul de autorizatie trebuie si planifice, sa pregateasca si s implementeze retehnologizarea
Unitatii 1 a CNE Cernavoda in conformitate cu reglementarile si ghidurile specifice emise de
CNCAN, luand in considerare experienta relevantd acumulatd, in acest domeniu, la nivel
international.

139.

. Planul de retehnologizare pentru Unitatea 1 a CNE Cernavoda se va revizui periodic, anual sau

mai frecvent, dupa cum va fi necesar, pana la inceperea efectiva a lucrérilor de retehnologizare,
pentru pregatirea in conditii optime a activitatilor aferente.

Titularul de autorizatie va stabili si va transmite la CNCAN, pentru evaluare si aprobare,
inainte de inceperea efectiva a lucririlor de retehnologizare, urméatoarele documente:

a)

planificarea in detaliu a activitatilor / logica de executie a activitatilor de retehnologizare,
cu indicarea momentelor de timp la care se intentioneazd inceperea, respectiv finalizarea
activitatilor respective si cu precizarea starilor in care se va afla instalatia pe perioada
retehnologizirii;

limitele si conditiile tehnice de operare (LCTO) stabilite pe perioada retehnologizarii
instalatiei nucleare pentru asigurarea functiilor de securitate nucleara, pentru diferitele stari
in care se va afla instalatia;

un raport actualizat privind SSCE care trebuie inlocuite si/sau modificate, lista completa a
SSCE respective, criteriile de selectie a acestora, detaliile privind inlocuirile echivalente si
modificirile de proiect planificate, analiza experientei de exploatare la nivel national si
international privind inlocuirea SSCE selectate si documentatia de proiectare aferenta;

un raport actualizat privind SSCE care urmeaza a fi pastrate in instalatia nucleard si
exploatate in continuare, cu sau fard modificari, lista completa a SSCE respective, criteriile
si evaludrile utilizate pentru decizia de pastrare a lor, estimarea duratei de viaga in instalatie
a acestora, planurile, programele si procedurile pentru managementul imbatrénirii, precum
si analiza interfetelor si interactiunilor acestora cu SSCE care vor fi inlocuite si/sau
modificate;

lista analizelor de securitate nucleard care trebuie revizuite pentru a fine cont atit de
inlocuirile, respectiv modificarile SSCE, cat si de imbatranirea SSCE care nu vor fi
inlocuite, precum si programul de actualizare a analizelor de securitate nucleard, inclusiv a
datelor utilizate in acestea, ca parte a Programului Strategic de Analize de Securitate
Nuclear;

lista si secventa de efectuare a activitatilor de demontare, constructie, montaj, inlocuire,
modificare, inspectie, reparatie, verificare, testare, supraveghere etc. pentru SSCE afectate
de activitatile de retehnologizare, inclusiv activitatile de golire, aerisire, curdtare si
reumplere a sistemelor tehnologice, impreuna cu planurile si procedurile de lucru aferente;

lista si secventa de efectuare a activitatilor de conservare/protejare, supraveghere,
intretinere, inspectie, testare si verificare, pe durata retehnologizérii instalatiei nucleare,
pentru SSCE neafectate de activitdtile de retehnologizare, impreund cu planurile si
procedurile de lucru aferente;

lista modificarilor de proiect temporare ale SSCE, necesare pentru implementarea
activitatilor de retehnologizare, impreund cu documentatia de proiectare si documentatia
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i)
k)

D

operationala aferenta;

lista testelor necesare pentru repunerea in functiune a SSCE afectate de activitatile de
retehnologizare, procedurile de testare si criteriile de acceptare pentru garantarea
functiondrii in sigurantd a instalatiei nucleare dupd retehnologizare, impreuna cu detalii
privind justificarea selectiei testelor si criteriilor de acceptare, tinind cont de analiza
experientei de exploatare relevante la nivel national si international;

lista de coduri si standarde aplicate in activitatile de retehnologizare;

procedurile sistemului de management al titularului de autorizatie aplicate pentru
planificarea, implementarea, evaluarea si controlul activititilor de retehnologizare, astfel
incat sa se asigure indeplinirea tuturor cerintelor aplicabile;

lista personalului pregitit si calificat desemnat pentru executia si supravegherea activitatilor
specifice de retehnologizare, impreuna cu inregistririle care demonstreazi calificarile;

m) lista organizatiilor selectate §i calificate pentru coordonarea si implementarea activitétilor

de retehnologizare, inclusiv a furnizorilor de produse si servicii;

planul de supraveghere ce urmeazi a fi implementat de titularul de autorizatie pentru
verificarea activititilor furnizorilor de servicii §i produse pentru activititile de
retehnologizare;

analiza pericolelor radiologice i masurile de protectie impotriva radiatiilor ionizante pentru
personalul implicat in activitdtile de retehnologizare;

analiza pericolelor pentru securitatea si sénatatea in munca pe perioada retehnologizirii si a
médsurilor de protectie aferente;

analiza pericolelor pentru protectia mediului pe pericada retehnologizirii instalatiei
nucleare si a masurilor de protectie aferente;

modifiedrile planurilor si procedurilor de protectie la incendiu pe perioada retehnologizirii
instalatiei nucleare:

planurile si procedurile pentru managementul deseurilor radioactive rezultate din activitatile
de retehnologizare, inclusiv documentatia de proiectare si operare pentru instalatiile
aferente;

modificarile sistemelor si procedurilor de protectie fizica pe perioada retehnologizarii;

modificarile planurilor si procedurilor de urgenti pe perioada retehnologizirii instalatiei
nucleare;

evaluarea impactului potential al activitatilor de retehnologizare a instalatiei nucleare
asupra altor instalatii nucleare de pe acelasi amplasament;

lista instalatiilor, echipamentelor, dispozitivelor etc. speciale, necesare pentru
implementarea in conditii optime a retehnologizirii instalatiei nucleare, care trebuie
construite sau localizate temporar pe amplasamentul acesteia si care pot interactiona cu
instalatiile existente pe amplasament;

un raport privind mésurile prin care se asigurd piesele de rezervd si materialele necesare
pentru urmdtorul ciclu de exploatare, dupa retehnologizare.




CONDITII PRIVIND REPUNEREA IN FUNCTIUNE DUPA RETEHNOLOGIZARE

. Titularul de autorizatie trebuie si stabileascd si si transmitd la CNCAN pentru evaluare si
aprobare, inainte de implementare, planul de repunere in functiune a centralei dupa finalizarea
activitatilor de retehnologizare.

. Titularul de autorizatie trebuie si elaboreze si sa transmitd la CNCAN pentru evaluare
documentatia de punere in functiune care sa identifice clar cerintele, obiectivele testelor,
indicatorii de performanta, conditiile si procedurile de testare, echipamentele speciale, ceringele
de personal, precautiile speciale, resursele materiale, graficele si schemele de realizare a
activitatilor, criteriile de acceptare si inregistrarile care trebuie generate.

. Titularul de autorizatie trebuie si asigure cd analizele de securitate nucleard si LCTO sunt
actualizate, Tnainte de repunerea in functiune a instalatiei nucleare dupa retehnologizare, pentru
a reflecta configuratia actuald a centralei, starea SSCE si modificdrile implementate. De
asemenea, analizele de securitate nucleard si LCTO trebuie sa acopere in mod adecvat si
conditiile specifice pentru zona activd a reactorului incarcatd integral cu combustibil nuclear
proaspit, pand la atingerea starii de echilibru.Pentru repunerea in functiune a instalatiei
nucleare dupi retehnologizare este necesard aprobarea scrisd a CNCAN.

. Activitatile de repunere in functiune a instalagiei nucleare dupa retehnologizare se vor face in
conformitate cu reglementarile specifice emise de CNCAN.

CONDITII PRIVIND CONSERVAREA INSTALATIEI NUCLEARE

. In situatia in care instalatia nucleard necesitd o oprire planificatd cu o durati mai mare decat
opririle planificate de rutind si o perioadd de conservare in vederea reludrii functionarii sau in
vederea dezafectirii, titularul de autorizatie va notifica aceasta situatie la CNCAN, impreund cu
justificarea deciziei si planurile §i procedurile pentru asigurarea securitafii nucleare a instalatiei
pe perioada conservérii. In aceasta situatie, planul de activitati specifice pentru conservarea
instalatiei nucleare se transmite pentru evaluare si aprobare la CNCAN.

. Titularul de autorizatie are obligatia pentru stabilirea limitelor si conditiilor tehnice de operare
specifice aplicabile pe perioada de conservare, pentru asigurarea securitdtii nucleare, inclusiv
cerintele care trebuie indeplinite in cazul in care se intentioneazd repunerea in functiune a
instalatiei nucleare, respectiv in eazul in care se intentioneaza dezafectarea, precum si pentru
transmiterea acestora pentru evaluare si aprobare la CNCAN.

. Pentru repunerea in functiune a instalatiei nucleare dupa o perioada de conservare este necesard
aprobarea scrisi a CNCAN. Pentru inceperea dezafectarii, este necesard obtinerea autorizatiel
de dezafectare, care va fi emisid de CNCAN conform legislatiei in vigoare.

CONDITII PRIVIND CODURILE SI STANDARDELE INDUSTRIALE UTILIZATE

. Titularul de autorizatie trebuie si mentind actualizata lista de coduri si standarde industriale
aplicabile proceselor, activitatilor si SSCE ale CNE Cernavodd importante pentru securitatea
nucleard si pentru functionarea fiabild, in conformitate cu bazele de proiectare si bazele de
autorizare si cu prevederile din normele si ghidurile CNCAN in vigoare.
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148. Schimbarea editiilor aplicabile ale codurilor si standardelor industriale utilizate pentru inspectia
periodica in exploatare a SSCE cu functii de securitate nucleara necesiti aprobarea CNCAN.

CONDITII PRIVIND UTILIZAREA EXPERIENTEI DE EXPLOATARE SI A
REZULTATELOR PROGRAMELOR DE CERCETARE

. Titularul de autorizatie trebuie si implementeze un proces sistematic pentru raportarea,
colectarea, sortarea, analiza, documentarea si utilizarea experientei de exploatare si a
evenimentelor de la CNE Cernavoda, precum si a evenimentelor si experientei de exploatare
relevante raportate de alte instalatii nucleare, de organizatii din domeniul nuclear si de
organizatii din alte sectoare industriale, la nivel national si international, in conformitate cu
reglementdrile in vigoare si procedurile aprobate de CNCAN.

. Titularul de autorizatie trebuie si se asigure cd are acces la experienta de exploatare si la
rezultatele activitatilor de cercetare si dezvoltare relevante, prin afilierea la organizatii
internationale §i prin participarea la programe de cercetare specifice, la nivel national si
international, care au ca scop imbunétatirea securitifii nucleare si a fiab
nucleare.

CONDITII PRIVIND PROTECTIA IMPOTRIVA AMENINTARILOR CIBERNETICE

151. Titularul de autorizatie trebuic sa asigure protectia instalatiilor nueleare impotriva amenintarilor
cibernetice in conformitate cu legislatia in vigoare, inelusiv cu reglementarile specifice emise
de CNCAN.

CONDITII PRIVIND INTE RFETELE DINTRE SECURITATEA NUCLEARA
SECURITATEA RADIOLOGICA, PROTECTIA FIZICA, PROTECTIA IMPOTRIVA
AMENINTARILOR CIBERNETICE SI CONTROLUL DE GARANTII NUCLEARE

. Titularul de autorizatie trebuie sa asigure identificarea, evaluarea si gestionarea adecvata a
tuturor interfetelor dintre securitatea nucleara, securitatea radiologicé, protectia fizica, protectia
impotriva ameninfarilor cibernetice si controlul de garantii nucleare, la nivelul SSCE, precum si
la nivelul proceselor si activitatilor aferente acestora, de-a lungul intregii durate de exploatare a
instalatiei nucleare, in conformitate cu normele CNCAN in vigoare.

CONDITII PRIVIND DETINEREA INFORMATIILOR NEPUBLICATE

- Titularul de autorizatie are dreptul sa detind si si utilizeze informatii specifice nepublicate,
referitoare la echipamente si componente aferente special concepute sau fabricate pentru
reactoare nucleare si are obligatia de a le proteja in conformitate cu prevederile din legislatia in
vigoare.

. Titularul de autorizatie va detine si va gestiona informatii nepublicate aferente materialelor,
dispozitivelor si echipamentelor prevazute in lista aprobatd prin HG nr. 916 din 22 august
2002, in conformitate cu reglementirile si cerintele CNCAN.

. Titularul de autorizatie va asigura si va mentine sistemul de gestionare a informatiilor
nepublicate in conformitate cu procedura centralei “Programul de gestionare si control al
informatiilor nepublicate”, cod SI-01365-T059, ultima revizie aprobati de citre CNCAN. Orice
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modificare a acestui document se va face numai cu aprobarea prealabild, scrisa, a CNCAN.

. Titularul de autorizatie are obligatia de a asigura protectia fizicd a informatiilor nepublicate
detinute conform prevederilor Normelor de protectie fizicd in domeniul nuclear aflate in
vigoare.

. Informatiile nepublicate pot fi transferate, transferate intracomunitar, importate sau exportate
de CNE Cernavodi numai daca au fost solicitate si au fost obtinute de la CNCAN autorizatiile
de transfer, transfer intracomunitar, import sau export, dupa caz, prevazute la art. 2 lit. f) si art.
8 din Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea i controlul
activitatilor nucleare, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare.

. Titularul de autorizatie va asigura pregitirea si instruirea personalului care are acces la
informatiile nepublicate, cu privire la respectarea procedurilor interne, obligatiile si drepturile
ce decurg din legislatia in vigoare.

. Titularul de autorizatie va notifica CNCAN ori de cate ori apar modificdri ale Listei cu
informatiile nepublicate detinute.

. Titularul de autorizatie are obligatia de a transmite la CNCAN notificdrile prevdzute in
Protocolul intre Guvernul Romdniei si Guvernul Canadei suplimentar la Acordul intre
Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Canadei privind cooperarea in dezvoltarea
si folosirca energiei atomice in scopuri pasnice, semnat la Ottawa la 24.10.1977 si in
Intelegerea Administrativa intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare i
Comisia pentru Securitatea Nucleard a Canadei.

Pentru efectuarea operatiunilor de import, export si transfer intracomunitar de informatii
nepublicate, titularul de autorizatie are obligatia de a respecta si prevederile Ordinului
Ministrului Afacerilor Externe cu nr. 1205/2022 privind Normele metodologice de aplicare a
OUG nr. 43/2022 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare.

CONDITII PRIVIND DEZVOLTAREA SI EVALUAREA CULTURII DE
SECURITATE NUCLEARA

. Titularul de autorizatie trebuie s ia masurile necesare pentru a promova, dezvolta, mentine,
evalua periodic §i imbunititi continuu cultura de securitate nucleard, in conformitate cu
reglementarile emise de CNCAN.

. Titularul de autorizatie trebuie s se asigure ca deciziile care privesc securitatea nucleara sunt
luate in timp util si au la bazd analize, evaluari si consultri adecvate, {inand cont de toate
aspectele relevante. Procesul de luare a deciziilor in probleme de securitate nucleara trebuie sa
fie transparent si verificabil.

CONDITII PRIVIND EVALUAREA INDEPENDENTA A SECURITATII NUCLEARE

. Titularul de autorizatic trebuie si asigure structurile organizatorice, resursele, personalul
calificat si instructiunile de lucru necesare pentru implementarea evaludrii independente a
securitatii nucleare si auditul independent al sistemului de management, in conformitate cu
prevederile din normele specifice si procedurile aprobate de CNCAN.
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. Titularul de autorizatie trebuie sa asigure ca evaluarea independentd a securititii nucleare si
auditul independent al sistemului de management acopera sistematic si verificarea conformitatii
cu limitele si conditiile din autorizatiile si normele in vigoare emise de CNCAN.

CONDITII PRIVIND PREGATIREA RASPUNSULUI LA TRANZIENTI SI SITUATII
DE ACCIDENT

. Titularul de autorizatie trebuie s asigure pregitirea raspunsului la tranzienti si situatii de
accident in conformitate cu reglementrile in vigoare si procedurile aprobate de CNCAN.

167. Titularul de autorizatie trebuie si asigure ca exista in permanenta suficient personal pregitit si
calificat pentru implementarea eficientd a masurilor de rispuns la tranzienti si accidente la CNE
Cernavoda, inclusiv pentru situatia in care mai multe instalatii nucleare de pe amplasamentul
centralei pot fi afectate simultan de un eveniment de cauzi comuna.

. Titularul de autorizatie trebuie sd asigure ca structurile, sistemele, instalatiile, instrumentele,
dispozitivele, echipamentele fixe §i mobile si sistemele de comunicatie dedicate implementarii
raspunsului la tranzienti si accidente, inclusiv pentru managementul accidentelor severe, sunt
disponibile pe amplasamentul centralei sau pot fi aduse in timp util, sunt calificate pentru
conditiile 1n care trebuie utilizate sau sunt protejate corespunzitor pentru a riméane functionale,
sunt mentinute in bund stare de functionare, inspectate, verificate si testate periodic, in
conformitate cu reglementarile in vigoare si documentatia bazi de autorizare.

. Titularul de autorizatie trebuie sa asigure ea procedurile de raspuns la tranzienti si situatii de
accident, inclusiv ghidurile privind managementul accidentelor severe, sunt adecvate, sunt
validate in masura in care este practic posibil, sunt reevaluate si testate periodic si sunt
mentinute actualizate, in conformitate cu prevederile din reglementirile in vigoare.

CONDITII PRIVIND PREGATIREA RASPUNSULUI PENTRU SITUATII DE
URGENTA

. Titularul de autorizatie trebuie si asigure prevenirea, pregitirea si raspunsul in caz de situatii de
urgentd in conformitate cu legislatia in vigoare si cu Planul de urgenti pe amplasament, ultima
revizie aprobata de CNCAN.

. Titularul de autorizatie trebuie sa instituie programe periodice de pregitire, exercitii si testari
atdt pentru personalul propriu, ¢at i pentru personalul contractangilor, implicat in activititi de
raspuns la situatii de urgentd. Exercitiile de pregatire si raspuns la situatii de urgenta trebuie sa
testeze periodic aspectele relevante ale interfetelor dintre securitatea nucleari, protectia fizica,
protectia impotriva amenintdrilor cibernetice si controlul de garantii nucleare.

172. Titularul de autorizatie va transmite la CNCAN planurile anuale pentru exercitiile care
se vor desfagura pe amplasamentul CNE Cernavoda, precum si rapoartele de evaluare
ale acestora.

. Titularul de autorizatie trebuie si notifice prompt la CNCAN orice situatie in care se impune
declararea unei urgente nucleare sau radiologice, conform legislatiei in vigoare si procedurilor
aprobate de CNCAN.




. Titularul de autorizatie va lua misurile tehnice §i organizatorice necesare pentru asigurarea
schimbului continuu de informatii intre centrele de control al urgentei ale CNE Cernavoda si
CNCAN, atit in conditii normale de exploatare cit si n situatii de urgenta.

. Titularul de autorizatie va lua toate misurile pentru a asigura disponibilitatea si corectitudinea
datelor, in mod permanent, atit de la reteaua de monitorizare gama din jurul amplasamentului,
cit si de la turnul meteo. Aceste date se vor transmite, de asemenea, in mod permanent, cétre
CNCAN.

. Titularul de autorizatie va asigura functionarea unui centru de control al urgenfei pe
amplasament dotat cu toate sistemele, echipamentele si resursele necesare pentru asigurarea
raspunsului la situatii de urgenta.

. Titularul de autorizatie va asigura disponibilitatea, in afara amplasamentului, a unor facilitai de
rezervi, incluzand spatii special amenajate si canale de comunicare, care si constituie un centru
alternativ de control al urgentei, pentru cazul in care centrul principal de control devine
indisponibil.

CONDITII PRIVIND RASPUNDEREA CIVILA PENTRU DAUNE NUCLEARE

. Titularul de autorizatiec va mentine pe toatd perioada valabilititii autorizatiei o politd de
asigurare de raspundere civila fatd de terti in conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) al Legii
nr. 703/2001 privind rdspunderea civild pentru daune nucleare. Dovada existentei asigurarii se
va transmite anual la CNCAN, pana la data de 30 iunie.

II. CERINTE DE RAPORTARE

179. Titularul autorizatiei va transmite la CNCAN, anual, in scris, pe toata durata de exploatare,
rapoarte privind stadiul actiunilor intreprinse in cadrul urmatoarelor programe (sau in cadrul
proceselor, sistemelor, planurilor, procedurilor si mésurilor prin care se indeplinesc aceleasi
obiective si cerinte):

(A) Programul de pregitire si calificare a personalului de exploatare; se vor furniza
informatii privind pregitirea, calificarea si asigurarea efectivelor suficiente de personal
pentru toate functiile importante pentru securitatea nucleara;

(B) Programul de supraveghere, monitorizare, testare si verificare a SSCE importante
pentru securitatea nucleard si pentru exploatarea fiabild a instalatiei nucleare;

(C) Programul de revizuire sistematica si asigurare a pieselor de rezerva;

(D) Programele de intretinere preventivd pentru SSCE importante pentru securitatea
nucleara si pentru exploatarea fiabila;

(E) Programul de management al duratei de viatd a centralei, inclusiv managementul
imbatranirii, activitatile de retehnologizare si analizele de securitate nucleard care
utilizeaza ipoteze legate de durata de viatd a SSCE si de imbatranirea acestora si/sau
care presupun o anumitd duratd estimatd de exploatare a instalatiei nucleare in
ansamblu;

(F) Programul strategic de analize de securitate nucleard; se vor furniza informatii privind
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strategia de dezvoltare, efectuare, verificare, revizuire si actualizare a analizelor si
evaludrilor de securitate nuclears;

(G) Programul de control al modificdrilor / managementul configuratiei de proiectare;

(H) Programul de inspectie in exploatare pentru SSCE cu functii de securitate nuclears;

(I) Programele prin care se asigura protectia instalatiilor nucleare impotriva evenimentelor
interne i externe, inclusiv impotriva evenimentelor seismice, incendiilor si exploziilor,
inundatiilor si conditiilor meteorologice extreme;

(J) Programul de revizuire, actualizare, revalidare, testare si imbunatatire a procedurilor de
operare la urgentd si a ghidurilor de management al accidentelor severe;

(K) Programul de revizuire, actualizare, revalidare, testare si Tmbunititire a planului de
urgenta si a procedurilor de raspuns la situatii de urgenta;

(L) Programul de monitorizare a mediului si raportul de impact radiologic asupra mediului;

(M) Programul de control al garantiilor nucleare;

(N) Programul de radioprotectie a personalului centralei;

(O) Programul de gestionare a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat;

(P) Programul de protectie fizicd a materialelor nucleare si a instalatiei nucleare;

(Q) Programul de protectie a instalatiei nucleare impotriva amenintarilor cibernetice;

(R) Programul de gestionare a interfetelor dintre securitatea nucleard, securitatea
radiologica, protectia fizica, protectia impotriva amenintarilor cibernetice si controlul
de garantii nucleare;

(S) Programul de utilizare a experientei de exploatare §i a rezultatelor activititilor de
cercetare si dezvoltare relevante;

(T) Programul de asigurare a resurselor financiare i materiale pentru exploatarea in
conditii optime a instalatiei nucleare.

180. Titularul de autorizatie va transmite spre informare la CNCAN urmitoarele rapoarte:

(1)  Rapoarte de conditii anormale, incluzind rapoarte de evenimente neplanificate

a) Raportarea conditiilor anormale, inclusiv a evenimentelor neplanificate se va face in
conformitate cu instruetiunea centralei “Raportarea evenimentelor ciatre CNCAN”, cod
SI-01365-P013, aflata la ultima revizie aprobatd de CNCAN.,

b) Raportarea verbald a evenimentelor, conform prevederilor normelor de securitate
nucleard privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experientei
de exploatare pentru instalatiile nucleare si procedurilor aprobate, se va face de citre o
persoand desemnatd de titularul de autorizatie, cu avizul prealabil al CNCAN, ciitre

inspectorul rezident desemnat de CNCAN.

¢) Vor fi facute publice, din initiativa titularului de autorizatie, toate evenimentele
clasificate pe scala INES la un nivel mai mare sau egal cu 2.

d) Raportirile INES pentru CNE Cernavoda se vor efectua de citre o persoani desemnati
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@)

de titularul de autorizatie, cu avizul prealabil al CNCAN.

€) Analiza procesului de autoevaluare a performantelor CNE Cernavoda va fi efectuata de
citre un grup coordonat de o persoand desemnatid de titularul de autorizatie, cu avizul
prealabil al CNCAN.

Rapoarte trimestriale

Titularul de autorizatie va intocmi, in fiecare an calendaristic, rapoarte trimestriale, in
conformitate cu instructiunea “Raport Tehnic Trimestrial”, cod SI-01365-T001 si le va
transmite in scris la CNCAN pentru informare. Fiecare raport trimestrial va fi inaintat spre
informare la CNCAN in intervalul de trei luni de la sfarsitul perioadei cuprinse in raport, cu
exceptia raportului pe trimestrul IV al anului calendaristic, care va fi inaintat spre informare
pani la data de 1 martie a urmatorului an calendaristic.

Rapoarte anuale de monitorizare radiologici a mediului

Titularul de autorizatie va intocmi un raport anual care va cuprinde rezultatele programului de
monitorizare a mediului si un raport de impact radiologic asupra mediului, care va cuprinde
dozele individuale calculate ca doze pentru o persoand reprezentativd din populatie, revizia
procedurilor pentru monitorizarea radiologica a mediului precum si orice evenimente
semnificative care au avut loc pe durata unui an calendaristic. Raportul va fi inaintat spre
informare la CNCAN péni la data de 1 mai a urmatorului an calendaristic, exceptie facand
situatiile in care CNCAN dispune in scris altfel. Raportul poate fi produs ca o sectiune a
raportului corespunzator trimestrului IV al anului in curs.

Rapoarte anuale de protectie fizici

Titularul de autorizatic va elabora si va transmite la CNCAN, pana la data de 31 ianuarie a
fiecarui an, urmitoarele rapoarte:

a) Raport privind activitatea de protectie fizica desfasurata n anul precedent;

b) Raport privind rezultatele verificirii periodice a sistemului de protectie fizicd in anul
precedent;

¢) Raport privind pregitirea si testarea personalului de pazi si/sau protectie fizicd in anul
precedent.

Rapoarte de inspectie periodici in exploatare

Titularul autorizatiei va intocmi in scris rapoarte de inspectie periodicd in exploatare. Acestea
vor fi transmise la CNCAN pentru informare, in termen de 90 de zile de la data incheierii
inspectiei pentru fiecare etapd a Programului de Inspectie Periodicd impusi de standardele
CSA N285.4 - Periodic inspection of CANDU nuclear power plant components si CSA
N285.5 - Periodic inspection of CANDU nuclear power plant containment components, aflate
la ultima editie aprobatd de CNCAN pentru utilizare.




